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Abstrak 
 
 Penelitian ini dilakukan untuk menguji karakteristik aliran fasa tunggal aliran air 
vertikal ke atas dengan dan tanpa pertukaran kalor pada penukar kalor saluran 
rektangular bercelah sempit. Seksi uji adalah sebuah penukar kalor pipa konsentrik. Pipa 
dalam terbuat dari aluminium dengan panjang sisi dalam dan sisi luar adalah 17,4 mm 
dan 18,4 mm. Pipa luar terbuat dari aluminium dengan panjang sisi dalam dan sisi luar 
adalah 23,68 mm dan 24,68 mm. Ukuran celah adalah 2,64 mm. Panjang pengukuran 
tekanan 1.200 mm. Diameter hidrolik saluran sempit adalah 5,28 mm. Aliran dalam pipa 
dalam dan dalam anulus adalah berlawanan arah. Air digunakan sebagai fluida kerja 
dalam penelitian ini. Pada aliran dengan pertukaran kalor, temperatur air panas yang 
masuk ke pipa dalam dipertahankan 60 oC. Laju aliran massa air, penurunan tekanan, 
temperatur air masuk dan keluar saluran sempit diukur pada kondisi tunak. Hasil 
penelitian dibandingkan dengan perkiraan dari teori aliran konvensional. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran melalui penular kalor saluran 
rektangular bercelah sempit mempunyai karakteristik aliran yang berbeda dengan aliran 
air melalui pipa – pipa normal. Pada aliran tanpa pertukaran kalor di saluran rektangular 
bercelah sempit, daerah aliran transisi dari laminar ke aliran turbulen terjadi lebih awal 
dari pipa – pipa normal yaitu berkisar antara bilangan Reynolds (Re) 1.850 sampai 2.333. 
Transisi aliran dengan pertukaran kalor terjadi pada kisaran bilangan Reynolds 1.657 
sampai 2.245. Faktor gesekan aliran pada daerah aliran laminar (Re < 1.850) adalah 
1,719 kali lebih besar dari nilai faktor pada pipa – pipa normal (f = 64/Re) untuk aliran 
tanpa pertukaran kalor. Faktor gesekan aliran air pada aliran air vertikal ke atas dengan 
pertukaran kalor lebih besar dibandingkan aliran tanpa pertukaran kalor pada bilangan 
Reynolds di bawah 734. Karakteristik aliran pada saluran rektangular bercelah sempit 
mempunyai hubungan dengan perbedaan temperatur air sisi masuk dan keluar saluran 
sempit. Pengaruh-pengaruh beda temperatur air yang masuk dan keluar saluran 
terhadap gesekan aliran terkonsentrasi pada bilangan Reynolds rendah (Re ≤ 734). Pada 
daerah aliran turbulen, terdapat sedikit perbedaan antara faktor gesekan aliran dengan 
pertukaran kalor dan tanpa pertukaran kalor. Penurunan tekanan akibat faktor gesekan 
aliran dapat dikarakteristikan dengan bilangan Poiseuille (Po). Pada daerah aliran 
laminar, nilai bilangan Poiseuille relatif konstan. Ketika aliran menjadi turbulen nilai 
bilangan Poiseuille cenderung meningkat seiring dengan peningkatan bilangan Reynolds. 
 
Kata kunci : saluran rektangular sempit, bilangan Reynolds, faktor gesekan, bilangan 
Poiseuille. 
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Abstract 
 
 This research was carried out to investigate the flow characteristics of single 
phase vertical upward water flow with/without heat in a narrow gap rectangular 
channel heat exchanger. The test section was a concentric tube heat exchanger. The 
inner tube was made of aluminum with inner side and outer side lengths of 17.4 mm 
and 18.4 mm. The outer tube was made of aluminum with inner side and outer side 
lengths of 23.68 mm and 24.68 mm. The gap size was 2.64 mm. The pressure measuring 
length was 1,200 mm.  The hydraulic diameter of the narrow rectangular channel was 
5.28 mm. Flows in the inner tube and in annulus were in opposite directions. Water was 
used as the working fluid in this research. For the flow with heat exchange, the water 
temperature at the inlet of inner tube was maintained at 60 oC. The water mass flow 
rate, pressure drop, inlet and outlet water temperatures in narrow gap were measured 
at steady states. The results of the research were compared with predictions from 
conventional flow theory. 
The results of the research showed that flow characteristics of water through the 
narrow gap rectangular channel heat exchanger were different from those in normal 
pipes. For the flow without heat exchange In narrow gap rectangular channel, the 
transition from laminar to turbulent flow was earlier than in normal pipes at a Reynolds 
number (Re) range 1,850 to 2,333. The transition of flow with heat exchange occured for 
a Reynolds number in the range from 1,657 to 2,245. The friction factor in laminar 
region (Re < 1,850) was 1.719 times larger than those in normal pipes (f = 64/Re) for 
without heat exchange. Flow friction factor of the vertical upward water flow with heat 
exchange was larger than without heat exchange at the Reynolds number was lower 
than 734. The flow characteristics in the narrow gap rectangular channel had relations to 
the water temperature difference at inlet and outlet narrow gap. Their influences on the 
flow friction were concentrated in the laminar flow area (Re ≤ 734). At the turbulent 
flow area, there was little difference of friction factor value between with and without 
heat exchange. The pressure drop could be characterized by Poiseuille number (Po). For 
flow without heat exchange, Poiseuille number had a constant value in laminar regime. 
When the flow became turbulent, it increased with increasing Reynolds number. 
 
Keywords : narrow rectangular channel, Reynolds number, friction factor, Poiseuille 
number. 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Akhir-akhir ini, aliran fluida pada saluran bercelah sempit mendapat 
perhatian khusus, dimana berkaitan dengan perkembangan sistem dan peralatan 
microfluidic (peralatan fluida yang digunakan khusus untuk fluida mikro), 
diantaranya : pompa mikro, katup mikro, aktuator mikro, penukar kalor mikro dan 
lainnya. Industri penukar kalor telah menggunakan teknologi saluran bercelah 
sempit secara luas. Hal ini dikarenakan penukar kalor saluran bercelah sempit 
mempunyai kelebihan, diantaranya : dapat digunakan pada perbedaan temperatur 
yang kecil, mempunyai efektivitas perpindahan panas tinggi, bentuknya ringkas 
tanpa proses permesinan yang rumit. Akan tetapi, penukar kalor saluran bercelah 
sempit juga mempunyai kelemahan – kelemahan yaitu : penurunan tekanan 
(pressure drop) yang tinggi dan membutuhkan fluida kerja yang bersih. 
 Dasar pemahaman karakteristik aliran pada suatu saluran adalah distribusi 
kecepatan dan penurunan tekanan. Hal tersebut merupakan dasar dalam desain 
dan proses kontrol pada peralatan microfluidic. Penurunan tekanan pada penukar 
kalor saluran bercelah sempit merupakan parameter desain yang penting dalam 
aplikasi rekayasa karena menentukan daya pemompaan (pumping power) yang 
dibutuhkan dan selanjutnya akan berdampak pada biaya pemompaan. Penurunan 
tekanan dipengaruhi oleh gesekan fluida dan kontribusi penurunan tekanan lain 
sepanjang lintasan aliran fluida. Adanya penurunan tekanan berarti terdapat 
kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dengan permukaan saluran. 
Penurunan tekanan fluida mempunyai hubungan langsung dengan perpindahan 
panas dalam alat penukar kalor, operasi, ukuran, karakteristik mekanis, dan 
faktor-faktor lain, termasuk pertimbangan ekonomi.  
 Menentukan penurunan tekanan dalam sebuah penukar kalor adalah hal 
yang utama untuk banyak aplikasi, sedikitnya ada 2 alasan ; (1) fluida perlu 
dipompa melalui penukar kalor, berarti diperlukan pemompaan fluida. Daya 
pemompaan ini sebanding dengan  penurunan tekanan dalam penukar kalor, (2) 
laju perpindahan panas dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan 
temperatur jenuh untuk fluida yang mengalami pengembunan atau penguapan jika 
terdapat penurunan tekanan yang besar sepanjang aliran. Hal ini karena perubahan 
temperatur jenuh berhubungan dengan perubahan tekanan jenuh dan 
mempengaruhi beda temperatur untuk perpindahan panas. 
 Oleh karena itu, penelitian mengenai karakteristik aliran pada penukar 
kalor saluran bercelah sempit penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan 
menguji pengaruh bilangan Reynolds pada saluran bercelah sempit dan pengaruh 
tanpa pertukaran kalor dan dengan pertukaran kalor terhadap karakteristik aliran 
fasa tunggal aliran air vertikal ke atas pada penukar kalor saluran rektangular 
bercelah sempit. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Pada penelitian ini perumusan masalah yang digunakan adalah : 
a. Bagaimanakah pengaruh bilangan Reynolds aliran air pada saluran 
rektangular bercelah sempit terhadap karakteristik aliran fasa tunggal aliran 
air vertikal ke atas pada penukar kalor saluran rektangular bercelah sempit. 
b. Bagaimanakah pengaruh tanpa pertukaran kalor dan dengan pertukaran 
kalor terhadap karakteristik aliran fasa tunggal aliran air vertikal ke atas 
pada penukar kalor saluran rektangular bercelah sempit. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Pada penelitian ini masalah dibatasi sebagai berikut ini : 
1. Alat penukar kalor berupa saluran rektangular bercelah sempit dengan 
lebar celah antar pipa konstan sebesar 2,64 mm (diameter hidrolik, Dh 
= 5,28 mm) dengan panjang penukar kalor 1632 mm dan panjang 
pressure tap sebesar 1200 mm. 
2. Pipa-pipa yang digunakan terbuat dari aluminium dimana friction 
factor diperhatikan. Untuk pipa luar (outer tube) mempunyai panjang 
sisi luar 24,98 mm dan panjang sisi dalam 23,68 mm, sedangkan 
untuk pipa dalam (inner tube) mempunyai panjang sisi luar 18,40 mm 
dan panjang sisi dalam 17,40  mm. 
 
3. Arah aliran kedua fluida dalam alat penukar kalor adalah berlawanan 
arah (counter flow). 
4. Pipa luar diisolasi dengan thermoplex isolator sebanyak 2 lapisan 
sehingga perpindahan panas ke lingkungan diabaikan. 
5. Fluida yang digunakan dalam pengujian ini adalah air panas dan air 
dingin. 
6. Parameter yang dibuat konstan yaitu debit dan temperatur air panas 
yang masuk ke pipa dalam (untuk pengujian dengan pertukaran kalor 
sebesar 60 
o
C). 
7. Penelitian dilakukan dalam keadaan diam (static experiment) dan pada 
temperatur kamar. 
8. Faktor pengotoran (fouling factor) diabaikan. 
9. Jumlah titik pembacaan temperatur yang akan diamati pada pengujian 
ini adalah 4 titik yaitu : 2 titik untuk mengukur temperatur air dingin 
dan panas masuk seksi uji dan 2 titik lagi untuk mengukur temperatur 
air dingin dan panas keluar dari seksi uji. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui pengaruh bilangan Reynolds aliran air pada saluran 
rektangular bercelah sempit terhadap karakteristik aliran fasa tunggal 
aliran air vertikal ke atas pada penukar kalor saluran rektangular 
bercelah sempit. 
2. Membandingkan karakteristik aliran fasa tunggal aliran air vertikal ke 
atas dengan pertukaran kalor dan tanpa pertukaran kalor pada penukar 
kalor saluran rektangular bercelah sempit. 
 
Hasil penelitian yang didapat diharapkan memberi manfaat sebagai 
berikut: 
1. Mampu memberikan pengetahuan baru yang berguna dalam ilmu 
mekanika fluida khususnya mengenai karakteristik aliran pada 
penukar kalor saluran rektangular bercelah sempit. 
2. Menjadi dasar bagi penelitian berikutnya, yakni pada aliran dua fasa 
dalam penukar kalor saluran rektangular bercelah sempit. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I : Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah,  
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II : Dasar teori, berisi tinjauan pustaka yang berkaitan dengan 
pengujian alat penukar kalor, dasar teori tentang  klasifikasi 
saluran dalam alat penukar kalor, aliran dalam sebuah pipa, 
teori tentang karakteristik aliran dan ketidakpastian 
pengukuran. 
BAB III  : Metodologi penelitian, menjelaskan peralatan yang digunakan, 
tempat dan pelaksanaan penelitian, langkah-langkah percobaan 
dan pengambilan data. 
BAB IV  : Data dan analisa, menjelaskan data hasil pengujian, perhitungan 
data hasil pengujian serta analisa hasil dari perhitungan. 
BAB V    : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
1.1. Tinjauan Pustaka 
Sun dkk (2003) melakukan penelitian untuk menyelidiki karakteristik 
tahanan aliran air fasa tunggal aliran vertikal pada anulus sempit selama terjadi 
pertukaran panas. Seksi uji yang digunakan adalah 3 pipa konsentrik yang terbuat 
dari stainless steel dengan panjang alat penukar kalor 1.350 mm dan ukuran celah 
0,9 mm; 1,4 mm dan 2,4 mm. Air yang mengalir melalui anulus bagian tengah 
(mengalir ke atas) dipanaskan oleh air panas yang mengalir pada inner tube dan 
outer annulus (mengalir ke bawah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 
aliran tanpa terjadi pertukaran panas, semakin kecil ukuran celah maka faktor 
gesekan yang terjadi semakin besar. Daerah transisi aliran dari laminar ke 
turbulen terjadi pada bilangan Reynolds sekitar 2.000. Sedangkan pada aliran 
dengan pertukaran panas, perbedaan temperatur pada alat penukar kalor 
mempunyai pengaruh yang kecil terhadap penurunan tekanan. 
Celata dkk (2004) menyelidiki perpindahan panas dan aliran fluida pada 
pipa mikro berdiameter 130 m dan kekasaran permukaan 2,65 % dengan variasi 
bilangan Reynolds dari 100 – 8.000 menggunakan R114 sebagai fluida kerjanya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian dengan teori Hagen - 
Poiseuille pada daerah laminar untuk bilangan Reynolds 600 – 800, sedangkan 
untuk bilangan Reynolds yang lebih besar menunjukkan harga faktor gesekan 
lebih besar dari teori Hagen – Poiseuille. Daerah transisi dari aliran laminar ke 
turbulen terjadi pada kisaran bilangan Reynolds 1.800 – 2.500. 
Lu dan Wang, (2007) melakukan penelitian karakteristik aliran pada 
saluran anular bercelah sempit dengan atau tanpa perpindahan panas. Lebar celah 
yang digunakan sebesar 3,08 mm dan pengukuran tekanan sepanjang 1410 mm. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik aliran air pada saluran anular 
bercelah sempit berbeda dengan karakteristik aliran air pada pipa konvensional. 
Karakteristik aliran pada saluran anular bercelah sempit berhubungan erat dengan 
perbedaan temperatur fluida pada saluran masuk dan keluar saluran anulus. 
Daerah transisi dari aliran laminar ke turbulen terjadi lebih awal daripada pipa 
konvensional yaitu pada kisaran bilangan Reynolds 1.100 – 1.500. Pengaruh 
perbedaan temperatur terkonsentrasi pada daerah aliran laminar. 
Jiang, dkk (2008) melakukan penelitian karakteristik aliran fluida dan 
pertukaran kalor pada rectangular microchannels. Seksi uji terbuat dari tembaga 
dengan tebal 3 mm, lebar 20 mm dan panjang 80 mm. Pada seksi uji terdapat 30 
parallel rectangular micro-slot dengan lebar 900 µm, tinggi 350 µm, panjang 80 
mm dan dipisahkan dengan tebal dinding 500 µm. Deionized water dipanaskan 
dengan heater listrik dan konduktor termal kemudian dialirkan melalui seksi uji. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor gesekan pada saluran mikro 
mengalami penurunan dengan meningkatnya bilangan Reynolds dan nilainya 
lebih kecil daripada kondisi konvensional yaitu sekitar 20 – 30%. Bilangan 
Reynolds kritis terjadi lebih kecil daripada kondisi konvensional yaitu sekitar 
1.100. 
Mokrani, dkk (2009) melakukan penelitian aliran fluida dan pertukaran 
panas konveksi pada flat microchannels menggunakan air sebagai fluida kerjanya. 
Saluran mikro berpenampang segiempat (rectangular) dengan ketinggian saluran 
sempit divariasi 50 - 500 m dan diameter hidrolik divariasi 100 m dan 1 mm. 
Penurunan tekanan ditandai dengan bilangan Poiseuille, yaitu untuk bilangan 
Poiseuille bernilai konstan pada daerah aliran laminar dan pada daerah aliran 
turbulen nilai bilangan Poiseuille ini akan meningkat seiring dengan peningkatan 
bilangan Reynolds. Untuk tinggi saluran antara 500 m dan 100 m, daerah 
transisi antara aliran laminar dan turbulen terjadi pada bilangan Reynolds berkisar 
antara 2.000 dan 3.000. 
 
1.2. Dasar Teori 
2.2.1 Klasifikasi Saluran (Channel) dalam Alat Penukar Kalor 
Seiring dengan berkembangnya teknologi modern, perkembangan alat 
penukar kalor juga berkembang dengan pesat. Saat ini telah banyak 
dikembangkan sistem penukar kalor baru dengan penampang saluran yang 
bervariasi mulai dari dimensi nanometer hingga yang besar (konvensional). Ini 
tidak terlepas juga dengan tuntutan akan alat penukar kalor untuk sistem-sistem 
mikro dalam dunia rekayasa.  
 Saluran (channel) dalam alat penukar kalor dapat diklasifikasikan 
berdasarkan ukuran diameter hidrolik, menjadi 4 yaitu : (Mahendale dkk, 2000). 
a. Conventional passages  Dh > 6 mm 
b. Compact passages   1 mm < Dh < 6 mm 
c. Meso-channel    100 m < Dh < 1 mm 
d. Micro-channel   1 m < Dh < 100 m 
 
2.2.2 Aliran Dalam Sebuah Pipa (Internal Flow in Tube) 
 Kondisi aliran 
 Daerah aliran di dekat lokasi fluida memasuki pipa disebut sebagai daerah 
masuk (entrance region). Terdapat aliran laminar di dalam sebuah pipa bulat 
dengan jari – jari ro, dimana fluida memasuki pipa dengan kecepatan yang 
seragam. Ketika fluida bergerak melewati pipa, efek viskos menyebabkannya 
tetap menempel pada dinding pipa (kondisi lapisan batas tanpa-slip) dan lapisan 
batas (boundary layer) akan berkembang dengan meningkatnya x. Jadi, sebuah 
lapisan batas dimana efek viskos menjadi penting timbul di sepanjang dinding 
pipa sedemikian rupa sehingga profil kecepatan awal berubah menurut jarak 
sepanjang pipa, x, sampai fluida mencapai ujung akhir dari panjang daerah masuk, 
dimana setelah di luar itu profil kecepatan tidak berubah  lagi menurut x. Aliran 
ini yang disebut dengan aliran kembang penuh (fully developed flow), dan jarak 
dari arah masukan hingga terjadinya kondisi ini disebut dengan ” hydrodynamic 
entry length ”, Lh. Pada annuli, panjang saluran yang dibutuhkan untuk mencapai  
daerah aliran kembang penuh adalah sekitar 20–25 diameter hidrolik (Olson, 
1963). Profil kecepatan pada daerah aliran kembang penuh berbentuk parabola 
untuk aliran laminar, sedangkan untuk aliran turbulen berbentuk lebih datar 
karena aliran berputar pada arah pipa. 
 Gambar 2.1 Perkembangan profil kecepatan dan perubahan tekanan 
pada saluran masuk aliran pipa (White, 2001) 
Untuk aliran dalam pipa parameter tak berdimensi yang paling penting 
adalah bilangan Reynolds, Re, yaitu menyatakan perbandingan antara efek inersia 
dan viskos dalam aliran. Bilangan Reynolds untuk pipa bulat didefinisikan: 

 Dum Re  (2.1) 
dimana : 
 Re = bilangan Reynolds 
 = massa jenis fluida (kg/m3) 
 = viskositas dinamik (kg/m.s) 
um = kecepatan rata – rata fluida (m/s)  
D  = diameter dalam pipa (m) 
Untuk aliran yang melewati pipa tidak bulat, bilangan Reynolds dihitung 
berdasarkan diameter hidrolik, yang didefinisikan : 
p
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dimana : 
 Dh  = diameter hidrolik (m) 
 Ac  = luas penampang aliran (m) 
p = keliling terbasahi (wetted perimeter) (m)  
Aliran fluida di dalam sebuah pipa mungkin merupakan aliran laminar 
atau aliran turbulen. Kisaran bilangan Reynolds dimana akan diperoleh daerah 
aliran laminar, transisi atau turbulen tidak dapat ditentukan dengan tepat. Daerah 
aliran transisi dari aliran laminar ke turbulen mungkin berlangsung pada berbagai 
bilangan Reynolds, tergantung pada berapa besar aliran terganggu oleh getaran 
pipa, kekasaran permukaan, dan hal–hal sejenis lainnya. Untuk praktek pada 
umumnya, nilai bilangan Reynolds untuk aliran laminar, transisi, dan turbulen 
adalah sebagai berikut : 
Re < 2.300 aliran laminar (2.3) 
2.300 ≤ Re ≤ 10.000  aliran transisi (2.4) 
Re > 10.000 aliran turbulen (2.5) 
Pada pipa yang sangat halus dengan kondisi tanpa gangguan aliran dan 
tanpa getaran pada pipa, aliran laminar dapat dipertahankan sampai pada bilangan 
Reynolds yang tinggi. Pada aliran berkembang penuh, nilai bilangan Reynolds 
untuk terjadinya aliran turbulen adalah Re   2.300.  
 Kecepatan rata – rata (mean velocity) 
 Karena kecepatan selalu bervariasi sepanjang masukan pipa, maka 
digunakan  kecepatan rata – rata um untuk menyelesaikan permasalahan mengenai 
aliran dalam pipa. Ketika kecepatan rata – rata um dikalikan dengan massa jenis air 
 dan luasan pipa A, maka akan didapat nilai laju aliran massa air ( m ) yang 
melalui pipa. Laju aliran massa air didefinisikan sebagai banyak sedikitnya massa 
air yang dialirkan tiap satuan waktu. Dituliskan dalam persamaan di bawah ini : 
Auρm m  (2.6) 
 Temperatur rata – rata 
Ketika fluida yang mengalir pada pipa dipanaskan atau didinginkan, 
temperatur fluida pada setiap penampang pipa berubah dari Ts pada permukaan 
dinding ke maksimum (atau minimun pada proses pemanasan) pada pusat pipa. 
Untuk menyelesaikan permasalahan aliran fluida dalam pipa, maka digunakan 
temperatur rata–rata (Tm) yang tetap seragam pada setiap penampang pipa. Tidak 
seperti kecepatan fluida, temperatur rata – rata (Tm) akan berubah sewaktu – 
waktu ketika fluida dipanaskan atau didinginkan. 
  
(a) Aktual   (b) Rata – rata 
Gambar 2.2 Profil temperatur aktual dan rata – rata 
pada aliran dalam pipa (Cengel, 2003) 
Temperatur rata – rata ini dengan densitas (ρ) dan panas spesifik (Cp) konstan 
yang mengalir pada pipa dengan jari – jari R adalah 
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Temperatur rata – rata (Tm) fluida berubah selama pemanasan atau 
pendinginan, sehingga properti fluida pada aliran dalam pipa biasanya dihitung 
pada temperatur bulk rata – rata fluida (bulk mean temperature), yang merupakan 
rata – rata dari temperatur rata – rata sisi masuk (Tm,i) dan temperatur rata – rata 
sisi keluar (Tm,o), yaitu : 
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 Penurunan Tekanan (Pressure drop) 
Salah satu parameter dalam menganalisis aliran pada pipa adalah 
penurunan tekanan (pressure drop) karena parameter ini secara langsung 
berhubungan dengan kebutuhan daya fan atau pompa untuk mempertahankan 
aliran. Untuk menentukan besarnya penurunan tekanan yang terjadi menggunakan 
faktor gesekan Moody (atau Darcy), yang merupakan parameter tanpa dimensi 
yang didefinisikan sebagai : 
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Dalam aliran berkembang penuh bila dP/dx = konstan, dan diintegrasikan 
dari x = 0 pada tekanan p1, ke x = l pada tekanan p2, maka didapat : 
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(2.10) 
Dalam mekanika fluida, penurunan tekanan (ΔP) adalah kuantitas positif, dan 
didefinisikan sebagai ΔP = P1–P2, frictional pressure drop dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan (2.10) : 
fΔP
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dimana : 
f = faktor gesekan aliran 
fΔP  =  frictional pressure drop dalam pipa (Pa) 
ρ = massa jenis aliran fluida dalam pipa (kg/m3) 
D = diameter pipa (m) 
l = panjang pipa (m) 
V = kecepatan aliran fluida dalam pipa (m/s) 
Pada aliran fluida, kehilangan energi atau kerugian tinggi-tekan tersebut 
dinyatakan dalam perbedaan tinggi fluida dalam manometer pipa U. Dengan 
memperhitungkan kehilangan energi akibat gesekan pada aliran ke atas (upward), 
maka persamaan keseimbangan energi pada titik 1 dan 2 adalah: 
 
Gambar 2.3 Aliran air vertikal ke atas pada penukar kalor saluran rektangular 
bercelah sempit 
Energi total pada posisi 1 = Energi total pada posisi 2   (2.13) 
Maka,  
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Pipa berdiameter konstan (Dh1=Dh2), maka V1 = V2 sehingga : 
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dan (Z1 - Z2) = L, dimana L adalah jarak antar pressure tap, sehingga : 
   
f
w
2m1m hL
.gρ
hgρhgρ


 
 
fwwm
f
w
m
f21
w
m
hγLγΔhγ
hLΔh
γ
γ
hLhh
.gρ
gρ




 
    fwwm hγLγΔhγ   
Maka, kehilangan head akibat gesekan dalam pipa sepanjang L adalah 
LΔh
γ
γ
h
w
m
f   (2.14) 
dan penurunan tekanan akibat gesekan, ΔPf  dinyatakan sebagai : 
  fwwf hγLγΔPΔP   (2.15) 
dimana : 
 ΔP = beda tekanan total (Pa) 
ΔPf = frictional pressure drop (Pa) 
hf = kehilangan energi (m) 
Δh = h2-h1 = perbedaan ketinggian fluida pada manometer pipa U (m)  
w = berat jenis aliran air dalam anulus sempit (kg/(m².s²)) 
m = berat jenis fluida dalam manometer (kg/(m².s²)) 
ρm = densitas aliran air dalam anulus sempit (kg/m
3
) 
ρm = densitas fluida dalam manometer (kg/m
3
) 
 Dh = diameter hidrolik anulus sempit (m) 
 L = jarak antar pressure tap (m) 
g = percepatan gravitasi bumi (9,81 m/s
2
) 
Faktor gesekan (friction factor) aliran fluida fasa tunggal pada daerah 
aliran laminar berkembang penuh dalam pipa–pipa normal berbentuk bulat dapat 
dihitung dengan persamaan berikut: 
Re
64
f    ; Re < 2.300     (2.16) 
Persamaan (2.16) ini menunjukkan bahwa dalam aliran laminar, faktor gesekan 
hanya merupakan fungsi dari bilangan Reynolds dan tak tergantung pada 
kekasaran permukaan pipa. Untuk aliran turbulen kembang penuh, selain 
tergantung pada bilangan Reynolds, faktor gesekan merupakan fungsi dari kondisi 
permukaan pipa. Pada permukaan halus nilai faktor gesekan minimum dan 
meningkat dengan meningkatnya kekasaran permukaan (ε). Hubungan yang 
mendekati kondisi permukaan halus untuk aliran turbulen kembang penuh: 
0,25  0,3164.Ref     ; 43 103Re104    (2.17) 
0,20,184.Ref        ; 64 10Re103     (2.18) 
Diagram Moody memberikan faktor gesekan yang berkaitan dengan 
bilangan Reynolds dan kekasaran relatif (ε/D). Diagram Moody berlaku secara 
universal untuk semua aliran pipa yang tunak, berkembang penuh dan tak mampu 
mampat. Untuk menghindari penggunaan metode grafis dalam mendapatkan f 
untuk aliran turbulen, rumus yang telah secara luas digunakan untuk faktor 
gesekan adalah dari Colebrook : 
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(2.19) 
dimana : 
 f  = faktor gesekan aliran 
 ε  = kekasaran absolut (m) 
 D  = diameter dalam pipa (m) 
 Re  = bilangan Reynolds 
 ε/D  = kekasaran relatif 
Kesulitan dalam penggunaannya adalah bahwa persamaan (2.19) ini berbentuk 
implisit dalam ketergantungannya terhadap f. Artinya, untuk suatu kondisi yang 
diberikan (Re dan ε/D), tidaklah mungkin mencari penyelesaian untuk f tanpa 
melakukan suatu metode iteratif. Miller (1996), menyarankan sebuah iterasi 
tunggal yang akan menghasilkan f dalam 1% jika nilai perkiraan dihitung dengan 
persamaan : 
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Diagram Moody dan Persamaan Colebrook akurasi sampai ± 15%. 
2.2.3 Aliran Melalui Annulus Pipa 
Peralatan penukar kalor yang sederhana terdiri dari dua buah pipa 
konsentrik, dan sering disebut dengan penukar kalor pipa ganda (double – tube 
heat exchangers). Pada penukar kalor tersebut, salah satu fluida mengalir melalui 
pipa dalam (inner tube), dan fluida yang lain mengalir melalui ruang annulus 
(ruang antara pipa dalam/inner tube dengan pipa luar/outer tube). Aliran laminar 
melalui anulus dapat dipelajari secara analitis dengan menggunakan kondisi batas 
yang sesuai. 
 
Gambar 2.4 Penukar kalor pipa konsentrik 
 
Gambar 2.5 Aliran berkembang penuh dalam anulus konsentris (White, 2001) 
Anggap sebuah pipa konsentrik dengan diameter luar inner tube, Di, dan diameter 
dalam outer tube, Do, diameter hidrolik annulus adalah : 
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(2.21) 
dimana : 
 Dh = diameter hidrolik (m) 
 Do = diameter dalam outer tube (m) 
Di = diameter luar inner tube (m) 
Ac = luas penampang melintang aliran (m
2
) 
p = keliling basah / wetted perimeter (m) 
Jika penampang dari pipa konsentris berbentuk segiempat (rectangular), maka 
diameter hidroliknya adalah : 
 
Gambar 2.6 Pipa konsentrik berpenampang segiempat 
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 abDh   (2.22) 
dimana : 
 Dh = diameter hidrolik (m) 
 b = panjang sisi dalam outer tube (m) 
 a = panjang sisi luar inner tube (m) 
Penurunan tekanan dapat dikarakterisasikan dengan bilangan Poiseuille. 
Pada daerah aliran laminar bilangan Poiseuille cenderung konstan, ketika aliran 
menjadi turbulen, bilangan Poiseuille akan meningkat sebanding dengan 
peningkatan bilangan Reynolds (Mokrani, 2009). 
Nilai bilangan Poiseuille diperoleh dari : 
Re.fPo   (2.23) 
dimana : 
 Po = bilangan Poiseuille  
f = faktor gesekan 
 Re = bilangan Reynolds 
 
2.2.4 Karakteristik Aliran dalam Internal Flow 
Ada 2 hal dasar yang biasanya menjadi pertimbangan dalam analisis 
konfigurasi internal flow, yaitu gesekan (friction) antara aliran dan dinding serta 
laju perpindahan panas (heat transfer rate) atau tahanan termal (thermal 
resistance) antara aliran dan dinding – dinding pembatas. Gesekan fluida 
berhubungan dengan perhitungan penurunan tekanan yang dialami oleh aliran 
sepanjang arah aliran. Untuk menghitung laju perpindahan panas dan distribusi 
temperatur melewati aliran, pertama harus mengetahui aliran tersebut, atau 
distribusi kecepatan. Prediksi yang akurat mengenai penurunan tekanan dan 
karakteristik perpindahan kalor adalah hal yang esensial untuk desain yang efektif 
dari suatu penukar kalor. 
Kelakuan aliran fluida dan perpindahan kalor pada aliran dalam pipa 
berkaitan erat dengan jenis dan daerah aliran fluida tersebut. Kelakuan aliran 
fluida di daerah aliran laminar, transisi, dan turbulen mempunyai karakteristik 
tersendiri. Aplikasi aliran dalam pipa dalam suatu alat penukar kalor tersebut 
merupakan hal yang esensial. Data menunjukkan bahwa parameter geometris 
saluran pada penukar kalor seperti; diameter hidrolik (Dh), perbandingan tinggi 
dan lebar saluran, dan perbandingan diameter hidrolik dan jarak antar pusat 
saluran (untuk multi-channel), semuanya mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap daerah aliran dan perpindahan kalornya. 
Pembagian daerah dalam aliran dalam pipa (laminar, transisi, dan 
turbulen) dihubungkan dengan nilai bilangan Reynolds (Re) yang terjadi. Perlu 
mengetahui nilai bilangan Reynolds yang tepat untuk daerah aliran laminar, 
transisi, dan turbulen untuk geometri saluran tertentu. Beberapa peneliti membuat 
korelasi karakteristik gesekan aliran laminar dan turbulen fasa tunggal dalam 
saluran konvensional, saluran sempit, dan saluran mikro dalam nilai faktor 
gesekan (f) fungsi bilangan Reynolds (Re). Sehingga dalam penelitian untuk 
mengetahui karakteristik aliran dari suatu saluran, biasanya dibuat grafik 
hubungan antara faktor gesekan (f) dengan bilangan Reynolds (Re) (gambar 2.7) 
dan grafik hubungan antara  faktor gesekan (f) dengan bilangan Poiseuille (Po) 
(gambar 2.8). 
 Gambar 2.7 Karakteristik gesekan aliran vertikal dengan 
atau tanpa pertukaran kalor (Lu dan Wang, 2007) 
 
Gambar  2.8 Perbandingan antara bilangan Poiseuille hasil eksperimen 
dengan korelasi klasik (Mokrani et al, 2009) 
2.2.5 Ketidakpastian Pengukuran (Uncertainties Measurement) 
Kesalahan (error) merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam 
suatu pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran biasanya didefinisikan sebagai 
perbedaan antara nilai sebenarnya dengan nilai terukur. Efek error adalah 
menciptakan ketidakpastian (uncertainty) dalam nilai sebuah hasil pengukuran. 
Perhitungan ketidakpastian yang teliti tidak hanya memberikan perkiraan yang 
tepat mengenai data penelitian yang didapat, tapi juga dapat digunakan untuk 
menentukan pengukuran–pengukuran yang memerlukan kepresisian lebih tinggi 
agar didapat hasil yang akurat. Analisis ketidakpastian merupakan alat yang 
sangat berguna untuk menetapkan tingkat reliabilitas sebuah pengukuran dan 
untuk validasi model–model teoritis dan simulasi. 
Analisis ketidakpastian digunakan untuk mengukur seberapa baik data 
eksperimental mengambarkan nilai-nilai faktor gesekan aktual. Metode yang 
diuraikan oleh R.J Moffat (1988) untuk ketidakpastian pengukuran sampel 
tunggal digunakan untuk melakukan analisis. Persamaan dasar dalam analisis 
ketidakpastian : 
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i xy i
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 (2.24) 
dimana  
y = variabel yang diukur/diinginkan 
uy = ketidakpastian variabel yang diinginkan 
xi = salah satu dari variabel-variabel terukur untuk mendapatkan nilai y 
uxi = ketidakpastian ix  
ix
y


 = koefisien kepekaan (sensitivity coefficient) y terhadap ix  
Variabel yang diukur sering tak dapat ditentukan secara langsung. Sebagai 
gantinya, diukur kuantitas–kuantitas input yang menentukan nilai dari variabel 
yang diukur. Jika terdapat n input kuantitas, nxxx ,....,, 21 , digambarkan hubungan 
mereka terhadap variabel yang diukur, y, dengan hubungan fungsional. 
 nxxxfy ,...,, 21  (2.25) 
Ketika y tergantung pada angka sembarang dari kuantitas – kuantitas input, 
seperti dalam Persamaan (2.25), ketidakpastian  u(xi)  i = 1, 2, …, n berpropagasi 
ke dalam y menurut : 
       
































 n
n
xu
x
y
xu
x
y
xu
x
y
yu 2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2 ...
 (2.26) 
ix  ( i = 1, 2, …, n) tak terhubung satu sama lain. Jika 1 ixy  untuk semua i = 
1, 2, …, n sehingga didapat :      
        nxuxuxuyu 222122 ...  (2.27) 
atau 
        nxuxuxuyu 22212 ...  (2.28) 
Persamaan (2.28) menunjukkan bahwa )(yu  adalah akar penjumlahan 
kuadrat (root-sum-square) dari )(xu . 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
3.1 Tempat penelitian. 
Penelitian dilakukan di Laboratorium Termodinamika dan Perpindahan 
Panas Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
3.2 Bahan Penelitiaan 
 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Air dingin 
 
Gambar 3.1 Air dingin dalam bak penampung 
b. Air panas 
 
Gambar 3.2 Air panas dalam bak penampung 
 
3.3 Alat Penelitian 
Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada skema 
instalasi alat penelitian pada gambar 3.3 dan gambar 3.4 
 Gambar 3.3 Skema instalasi alat penelitian 
 
 
Gambar 3.4 Skema seksi uji alat penukar kalor saluran rektangular 
bercelah sempit 
 
 
Gambar 3.5 Foto instalasi alat penelitian tampak depan 
 
Tandon air dingin 
Penjebak udara 
Seksi uji concentric tube 
rectangular channel heat 
exchanger 
Pompa air dingin 
Thermocouple 
reader 
Tangki air panas 
Tangki air dingin 
  
 
Gambar 3.6 Foto instalasi alat penelitian tampak belakang 
Katup pengatur 
aliran 
Overflow 
Manometer 
Timbangan Pompa air panas 
Kontaktor 
 Gambar 3.7 Seksi uji 
 
Spesifikasi alat penelitian : 
a. Penukar kalor 
Berupa alat penukar kalor pipa konsentrik bercelah sempit satu laluan dengan 
penampang pipa berbentuk segiempat (rektangular), sehingga disebut sebagai alat 
penukar kalor saluran rektangular bercelah sempit. Spesifikasi alat penukar kalor 
dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini : 
Tabel 3.1 Spesifikasi seksi uji 
 
Pipa bagian dalam 
(inner tube) 
Pipa bagian luar 
(outer tube) 
Jenis HE Concentric Tube Heat Exchanger 
Penampang pipa Segiempat (rektangular) 
Pola aliran Berlawanan arah 
Aliran ke bawah Aliran ke atas 
Jenis fluida Air panas Air dingin 
Bahan pipa Aluminium Aluminium 
Dimensi 
a. Sisi bagian dalam 
b. Sisi bagian luar 
 
a. 17,40 mm 
b. 18,40 mm 
 
a. 23,68 mm 
b. 24,98 mm 
Lebar celah (gap) 2,64 mm 
Diameter hidrolik 5,28 mm 
Panjang HE 1.500 mm 
Pressure tap 1.200 mm 
 
 Instrumentasi dan alat tambahan 
1. Termokopel tipe T 
Termokopel yang berdiameter 0,1 mm ini dipasang pada 4 titik 
pengukuran yaitu : 2 titik untuk mengukur temperatur air dingin dan air 
panas yang masuk ke seksi uji dan 2 titik lagi untuk mengukur temperatur 
air dingin dan air panas yang keluar dari seksi uji. Pemasangan termokopel 
dilem menggunakan lem Araldite yang terdiri dari pengeras (hardener) 
warna merah dan resin (warna putih). 
 
 
Gambar 3.8 Termokopel tipe – T 
 
(a) (b) 
Gambar  3.9  (a) Lem Araldite, (b) Konektor termokopel 
 
2. Flange 
Flange terbuat dari bahan nilon yang dipasang pada bagian ujung-ujung 
dari alat penukar kalor yang berfungsi untuk menyangga pipa bagian 
dalam dan pipa bagian luar agar konsentrik (sehingga lebar celah saluran 
seragam.) Selain itu juga berfungsi sebagai tempat saluran masuk dan 
saluran keluar dari air dingin. 
 
Gambar 3.10 Flange 
3. Isolator 
Isolator ini berfungsi untuk mencegah kehilangan panas ke lingkungan. 
Alat penukar kalor diisolasi dengan 2 lapisan thermoplex isolator 
kemudian dilapisi lagi dengan aluminium foil. 
b. Thermocouple reader 
Alat ini digunakan untuk menunjukkan/membaca temperatur yang diukur 
oleh sensor  termokopel. 
 
Gambar 3.11 Display termokopel 
 
c. Pompa Air 
Pompa air digunakan untuk mengalirkan air dari bak air masuk ke dalam alat 
penukar kalor melalui pipa – pipa. 
Tabel 3.2 Spesifikasi teknik pompa DAB 
Model Aqua 125 A – pompa sumur dangkal ( non otomatis ) 
 
 
Pompa 
Suction Head 9 meter 
 
Motor 
Voltage 110 V 220 V 
Discharge Head 15 meter Output 125 Watt 
Total Head 24 meter Amper 220 V 1,4 Ampere 
Kapasitas Max 37 LPM 
WINDING CLASS B 
MOTOR PROTECTOR INCORPORATED 
 
Gambar 3.12 Pompa air 
d. Rangka dan pipa – pipa saluran air 
Rangka dari plat besi yang disusun sedemikian rupa menggunakan mur dan 
baut ukuran M12 dan rangkaian ini digunakan sebagai penopang dan untuk 
meletakkan penukar kalor. Sedangkan pipa – pipa saluran air ini berasal dari 
bahan PVC berdiameter ¾ inchi dan digunakan untuk mempermudah aliran air 
masuk ke dalam alat penukar kalor. 
 
e. Stop kran 
Stop kran ini dari bahan tembaga yang digunakan untuk mengatur debit aliran 
air. Sedangkan cara penggunaannya dengan cara diputar untuk mengatur debit air 
yang akan diinginkan. 
 
f. Ball valve 
Ball valve ini digunakan untuk mengatur arah aliran air yang diinginkan, baik 
itu untuk arah aliran vertikal maupun horisontal dari penukar kalor. 
 
(a) (b) 
Gambar 3.13 (a) Stop kran, (b) Ball valve 
g. Tandon 
Bak ini digunakan untuk menampung air dingin yang akan mengalir ke 
bagian celah sempit di penukar kalor. Bak ini dilengkapi dengan saluran overflow 
untuk menjaga ketinggian air agar tetap sama tiap variasi debit aliran, sehingga 
tekanan aliran air yang masuk ke bagian celah sempit di penukar kalor konstan. 
 
 Gambar 3.14 Tandon 
h. Thermocontroller 
Thermocontroller digunakan untuk mengontrol temperatur dari air panas 
yang akan masuk ke seksi uji agar konstan. 
 
i. Relay 
Relay dihubungkan dengan Thermocontroller dan digunakan untuk memutus 
dan menyambung arus listrik yang diatur oleh Thermocontroller. 
 
(a) (b) 
Gambar 3.15 (a) Thermocontroller, (b) Relay 
 
j. Heater listrik 
Pemanas ini berfungsi untuk memanaskan air dalam bak penampung. Daya 
total pemanas yang digunakan adalah 6000 Watt. 
 
Gambar 3.16 Electric heater 
Overflow 
k. Manometer pipa U 
Manometer pipa U ini terbuat dari selang yang berfungsi untuk mengukur 
perbedaan tekanan fluida pada celah sempit. Fluida manometer yang digunakan 
adalah air. 
 
Gambar 3.17 Manometer pipa U 
 
l. Penjebak udara 
Penjebak udara digunakan agar air dari anulus sempit tak masuk ke 
manometer dan memudahkan untuk menetralkan manometer. 
 
Gambar 3.18 Penjebak udara 
m. Timbangan digital 
Digunakan untuk menimbang massa air yang keluar dari seksi uji selama 
selang waktu tertentu untuk mengetahui laju aliran massa air. 
 
Gambar 3.19 Timbangan digital 
n. Stopwatch 
Digunakan untuk mengukur selang waktu yang diperlukan untuk menampung 
air yang keluar dari anulus sempit dalam jumlah tertentu dengan menggunakan 
ember. 
 
Gambar 3.20 Stopwatch 
3.4 Prosedur Penelitian 
Tahapan yang dilakukan dalam pengambilan data penelitian berdasarkan 
variasi bilangan Reynolds aliran air pada celah sempit dan variasi dengan 
pertukaran kalor atau tanpa pertukaran kalor adalah sebagai berikut : 
 
3.4.1 Tahap Persiapan 
1. Mempersiapkan dan memasang seluruh alat yang digunakan dalam pengujian, seperti 
: pompa sentrifugal, seksi uji, termostat, electric heater, manometer, tandon air 
dingin dan alat pendukung lainnya. 
2. Memastikan bahwa tidak ada kebocoran pada alat percobaan baik itu pada pipa – 
pipa saluran, sambungan, selang, seksi uji, atau pada bagian yang lain. 
3. Memastikan bahwa semua termokopel telah dipasang sebelumnya dan semua 
termokopel telah dihubungkan dengan thermocouple reader. 
4.  Memastikan bahwa ketinggian cairan dalam manometer adalah sama. 
 
3.4.2 Tahap Pengujian 
Prosedur yang dilakukan dalam pengambilan data berdasarkan variasi 
bilangan Reynolds aliran air pada celah sempit dan variasi dengan pertukaran 
kalor atau tanpa pertukaran kalor adalah sebagai berikut : 
 Tanpa Pertukaran Kalor (Without Heat Exchange) 
1. Menyalakan kedua pompa, yaitu pompa untuk mengalirkan air ke dalam saluran 
rektangular bercelah sempit dan pompa untuk mengalirkan air ke dalam inner 
tube. 
2. Mengatur aliran air dalam inner tube sehingga didapatkan nilai bilangan 
Reynolds aliran lebih dari 10.000. 
3. Mengatur debit aliran air yang akan masuk ke saluran rektangular bercelah 
sempit dengan cara mengatur bukaan katup pengatur aliran air dari tandon air 
dingin. 
4. Memastikan bahwa air yang masuk dan keluar alat penukar kalor saluran 
rektangular bercelah sempit tidak terdapat gelembung udara dalam selang air 
yang masuk dan keluar seksi uji. 
5. Mengukur laju aliran massa air yang keluar dari saluran rektangular bercelah 
sempit dengan menggunakan timbangan digital dan stopwatch, membaca beda 
ketinggian permukaan cairan pada manometer dan mencatat seluruh data 
temperatur pada titik - titik pengukuran. 
6. Prosedur pengambilan data awal adalah 30 menit selanjutnya setiap 10 menit 
hingga mencapai kondisi tunak (steady) yaitu didapatkan data yang bernilai 
sama hingga 3 kali berturut – turut. 
7. Mengatur bukaan katup pengatur aliran untuk pengambilan data variasi 
berikutnya. 
8. Mengulangi langkah 2 sampai 7 untuk variasi debit aliran berikutnya hingga 
diperoleh ± 35 variasi laju aliran massa. 
9. Setelah percobaan selesai, mematikan pompa dan seluruh unit kelistrikan. 
 
 Dengan Pertukaran Kalor (With Heat Exchange) 
1. Menyalakan heater dan menyetel thermocontroller pada temperatur 600C.  
2. Menyalakan kedua pompa, yaitu pompa air panas dan pompa air dingin. 
3. Mengatur debit aliran air panas dalam inner tube sehingga didapatkan kondisi 
berkembang penuh (fully developed) atau nilai bilangan Reynolds aliran lebih 
dari 10.000. 
4. Mengatur debit aliran air dingin yang akan masuk ke saluran rektangular 
bercelah sempit dengan cara mengatur bukaan katup pengatur aliran air dari 
tandon air dingin (diset sama dengan percobaan tanpa pertukaran kalor). 
5. Memastikan bahwa air yang masuk dan keluar alat penukar kalor saluran 
rektangular bercelah sempit tidak terdapat gelembung udara dalam selang air 
yang masuk dan keluar seksi uji. 
6. Mengukur laju aliran massa air yang keluar dari saluran rektangular bercelah 
sempit dengan menggunakan timbangan digital dan stopwatch, mengukur beda 
ketinggian permukaan cairan pada manometer dan mencatat seluruh data 
temperatur pada titik - titik pengukuran. 
7. Prosedur pengambilan data awal adalah 30 menit selanjutnya setiap 10 menit 
hingga kondisi tunak (steady) yaitu didapatkan data yang bernilai sama hingga 3 
kali berturut – turut. 
8. Mengatur bukaan katup pengatur aliran untuk pengambilan data variasi 
berikutnya. 
9. Mengulangi langkah 2 sampai 8 untuk variasi debit aliran berikutnya hingga 
diperoleh ± 35 variasi debit aliran. 
10.Setelah percobaan selesai, mematikan pompa dan seluruh unit kelistrikan. 
3.5 Metode Analisa Data 
Dari data yang telah diperoleh, selanjutnya dapat dilakukan analisis data 
yaitu dengan melakukan perhitungan terhadap : 
 Bilangan Reynolds ( Re ) 
 Faktor gesekan (f) 
 Bilangan Poiseuille ( Po ) 
Berdasarkan data hasil pengujian, yaitu berupa temperatur air masuk dan 
keluar saluran rektangular bercelah sempit, debit aliran air pada saluran 
rektangular bercelah sempit dan beda ketinggian permukaan fluida di manometer 
(Δh), dapat dihitung perbedaan temperatur air sisi masuk dan keluar saluran 
rektangular bercelah sempit (∆T), bilangan Reynolds (Re), faktor gesekan (f) dan  
bilangan Poiseuille (Po). Dari perhitungan tersebut dapat dibuat grafik-grafik 
hubungan f-Re, Po-Re dan hubungan matematis yang selanjutnya dapat digunakan 
untuk analisa karakteristik aliran fasa tunggal aliran air vertikal ke atas (upward) 
dalam penukar kalor saluran rektangular bercelah sempit (narrow gap rectangular 
channel heat exchanger) dengan atau tanpa pertukaran kalor. 
3.6 Diagram Alir Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
BAB IV 
DATA DAN ANALISIS 
 
Pada bab ini akan dianalisis mengenai pengaruh bilangan Reynolds aliran 
air di saluran rektangular bercelah sempit dan pengaruh dengan pertukaran kalor 
atau tanpa pertukaran kalor terhadap karakteristik aliran fasa tunggal aliran air 
vertikal ke atas (upward) yang terjadi pada penukar kalor pipa konsentrik saluran 
rektangular bercelah sempit. 
Variasi: 
Laju aliran massa air pada saluran sempit  
(bilangan Reynolds) tanpa pertukaran kalor 
Variasi: 
Laju aliran massa air pada saluran sempit  
(bilangan Reynolds) dengan pertukaran kalor 
Mulai  
Persiapan: 
Alat penukar kalor saluran rektangular bercelah sempit 
Analisis data: 
 Perbedaan temperatur masuk dan keluar seksi uji (ΔT). 
 Bilangan Reynolds (Re) 
 Faktor gesekan (f) 
 Bilangan Poiseuille (Po) 
  
Hasil analisis data : 
Karakteristik aliran fasa tunggal aliran air vertikal ke atas pada penukar kalor 
saluran rektangular bercelah sempit (narrow gap rectangular channel heat 
exchanger) 
  
 Kesi ulan 
Selesai  
Menyalakan pemanas air elektrik 
dan menyetel thermocontroller pada 
temperatur 60 
o
C 
 
Pengambilan data: 
 Laju aliran massa air 
 Beda ketinggian fluida 
manometer 
 Temperatur air masuk 
dan keluar seksi uji. 
 
Pengambilan data: 
 Laju aliran massa 
 Beda ketinggian  fluida 
manometer 
 Temperatur air masuk 
dan keluar seksi uji. 
 
Pengujian ini dilakukan dengan variasi bilangan Reynolds aliran air di 
saluran rektangular bercelah sempit dan temperatur air panas yang mengalir di 
pipa dalam (inner tube) diset konstan ± 60 
o
C. Data yang diperoleh dari pengujian 
ini, yaitu  laju aliran massa air dingin, temperatur air masuk dan keluar inner tube, 
temperatur masuk dan keluar saluran sempit dan penurunan tekanan (pressure 
drop) pada sisi saluran sempit. Sistem dijalankan sampai didapatkan temperatur 
pada kondisi tunak (steady state) pada tiap variasi pengujian. Proses pengambilan 
data awal adalah 30 menit, data selanjutnya diambil setiap 10 menit hingga 
kondisi tunak tercapai. 
 
4.1 Data Hasil Pengujian 
Pengujian dilakukan di Laboratorium Perpindahan Panas dan 
Termodinamika Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas 
Maret. Berdasarkan hasil pengamatan laju aliran massa air, penurunan tekanan 
pada sisi saluran sempit dan temperatur air saat pengujian, diperoleh data 
percobaan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 Data Hasil Pengujian Tanpa Pertukaran Kalor (without heat exchange) 
Tabel 4.1 Data hasil pengujian variasi bilangan Reynolds aliran air di anulus 
sempit tanpa pertukaran kalor 
No 
Laju aliran 
massa air, 
m  
(kg/s) 
Beda ketinggian 
fluida dalam 
manometer, Δh  
(m) 
Temperatur air 
di saluran 
sempit (
o
C) 
Temperatur air 
di inner tube 
(
o
C) 
Masuk Keluar Masuk Keluar 
(Tc,i) (Tc,o) (Tc,i) (Tc,o) 
1 0,224 1,628 28,7 28,7 28,9 28,9 
2 0,214 1,588 28,9 28,9 28,9 28,9 
3 0,204 1,562 28,9 28,9 29,1 29,1 
4 0,195 1,532 29,2 29,2 29,3 29,3 
5 0,187 1,511 29,5 29,5 29,5 29,5 
6 0,178 1,491 29,0 29,0 29,0 29,0 
7 0,168 1,467 28,9 28,9 29,0 29,0 
8 0,162 1,454 29,0 29,0 29,2 29,2 
9 0,155 1,432 29,3 29,3 29,5 29,5 
10 0,146 1,408 29,5 29,5 29,5 29,5 
11 0,140 1,395 29,6 29,6 29,7 29,7 
12 0,133 1,381 29,2 29,2 29,7 29,7 
13 0,128 1,371 29,2 29,2 29,7 29,7 
14 0,123 1,359 29,0 29,0 29,1 29,1 
15 0,115 1,339 29,2 29,2 29,1 29,1 
16 0,110 1,326 29,0 29,0 29,1 29,1 
17 0,104 1,318 28,9 28,9 29,0 29,0 
18 0,093 1,294 29,0 29,0 29,0 29,0 
19 0,087 1,285 29,0 29,0 29,0 29,0 
20 0,081 1,275 28,7 28,7 28,8 28,8 
21 0,074 1,267 28,7 28,7 28,8 28,8 
22 0,069 1,260 28,7 28,7 28,8 28,8 
23 0,064 1,254 28,9 28,9 29,0 29,0 
24 0,059 1,250 28,9 28,9 29,0 29,0 
25 0,059 1,248 29,0 29,0 29,0 29,0 
26 0,050 1,244 29,0 29,0 29,2 29,2 
27 0,047 1,242 28,9 28,9 29,2 29,2 
28 0,045 1,240 28,8 28,8 29,2 29,2 
29 0,042 1,236 28,8 28,8 29,0 29,0 
30 0,039 1,234 28,6 28,6 29,0 29,0 
31 0,036 1,232 28,6 28,6 29,3 29,3 
32 0,034 1,230 29,1 29,1 29,3 29,3 
33 0,024 1,220 29,1 29,1 29,3 29,3 
34 0,022 1,219 29,3 29,3 29,3 29,3 
35 0,018 1,216 29,2 29,2 29,4 29,4 
36 0,011 1,209 29,1 29,1 29,0 29,0 
37 0,008 1,207 29,1 29,1 29,0 29,0 
38 0,006 1,205 29,1 29,1 29,1 29,1 
 
4.1.2 Data Hasil Pengujian Dengan Pertukaran Kalor (with heat exchange) 
Tabel 4.2 Data hasil pengujian variasi bilangan Reynolds aliran air di anulus 
sempit dengan pertukaran kalor 
No 
Laju 
aliran 
massa 
air, m  
 (kg/s) 
Beda ketinggian 
fluida dalam 
manometer, Δh 
(m) 
Temperatur air di 
saluran sempit (
o
C) 
Temperatur air di 
inner tube (
o
C) 
Masuk Keluar 
∆Tc 
Masuk Keluar 
(Tc,i) (Tc,o) (Th,i) (Th,o) 
1 0,161 1,431 29,8 41,6 11,8 60,4 56,0 
2 0,155 1,414 29,5 41,5 12,0 60,4 56,1 
3 0,152 1,401 29,6 41,8 12,2 60,4 56,1 
4 0,145 1,389 29,6 42,3 12,7 60,4 56,2 
5 0,141 1,377 30,7 42,8 12,1 60,3 56,3 
6 0,132 1,361 28,6 41,8 13,2 60,4 56,4 
7 0,128 1,346 28,9 42,0 13,1 60,3 56,4 
8 0,122 1,331 29,3 42,6 13,3 60,4 56,6 
9 0,118 1,323 29,8 42,8 13,0 60,3 56,7 
10 0,114 1,319 29,4 42,8 13,4 60,4 56,8 
11 0,105 1,302 29,2 42,6 13,4 60,3 57,0 
12 0,102 1,302 29,3 42,8 13,5 60,4 57,1 
13 0,097 1,291 30,6 43,8 13,2 60,4 57,3 
14 0,091 1,281 30,0 44,2 14,2 60,4 57,4 
15 0,087 1,274 27,8 42,3 14,5 60,4 57,4 
16 0,080 1,264 28,3 43,0 14,7 60,4 57,6 
17 0,075 1,258 28,7 43,2 14,5 60,4 57,8 
18 0,072 1,254 28,4 42,9 14,5 60,3 57,8 
19 0,067 1,248 28,8 43,1 14,3 60,2 57,9 
20 0,061 1,241 29,0 43,2 14,2 60,4 58,3 
21 0,055 1,237 29,2 43,8 14,6 60,2 58,3 
22 0,048 1,230 29,6 45,2 15,6 60,5 58,6 
23 0,046 1,229 29,4 45,3 15,9 60,4 58,7 
24 0,044 1,228 29,4 45,3 15,9 60,2 58,5 
25 0,043 1,227 28,6 44,5 15,9 60,1 58,5 
26 0,040 1,225 28,8 44,8 16,0 60,3 58,8 
27 0,038 1,224 29,1 45,5 16,4 60,4 58,9 
28 0,035 1,223 29,1 46,1 17,0 60,4 59,0 
29 0,033 1,221 29,1 46,4 17,3 60,4 59,0 
30 0,029 1,220 29,3 46,8 17,5 60,4 59,1 
31 0,028 1,219 29,1 47,2 18,1 60,4 59,1 
32 0,024 1,215 29,8 50,4 20,6 60,3 59,1 
33 0,022 1,213 29,9 51,5 21,6 60,4 59,3 
34 0,021 1,213 28,8 50,6 21,8 60,3 59,2 
35 0,020 1,211 29,4 52,0 22,6 60,3 59,2 
36 0,018 1,210 29,1 53,2 24,1 60,6 59,4 
37 0,011 1,206 29,6 56,0 26,4 60,1 59,4 
38 0,009 1,207 29,9 56,6 26,7 60,3 59,7 
39 0,007 1,206 30,0 57,4 27,4 60,3 59,8 
40 0,004 1,203 30,5 58,0 27,5 60,3 60,0 
 
4.2 Perhitungan Data 
Dimensi seksi uji : 
Sisi bagian dalam pipa segiempat dalam, ai : 17,40 x 10
-3
 m 
Sisi bagian luar pipa segiempat dalam, ao : 18,40 x 10
-3
 m 
Sisi bagian dalam pipa segiempat luar, bi : 23,68 x 10
-3
 m 
Sisi bagian luar pipa segiempat luar, bo : 24,98 x 10
-3
 m 
Lebar gap     : 2,64 x 10
-3
 m 
Diameter hidrolik, Dh    : 5,28 x 10
-3
 m 
Jarak antar pressure tap , L   : 1,2 m 
Perubahan elevasi, Δz    : 1,2 m 
Luas celah sempit (Ac)    : 2,222 x 10
-4
 m
2 
Berikut ini adalah contoh perhitungan untuk data pengujian dengan bilangan 
Reynolds terbesar dan terkecil : 
4.2.1 Tanpa Pertukaran Kalor (Without Heat Exchange) 
 Contoh perhitungan untuk data pengujian dengan bilangan Reynolds terbesar 
Data fluida : 
Laju aliran massa air pada anulus sempit, m   : 0,224 kg/s 
Beda ketinggian fluida pada manometer, Δh  : 1,628 m 
Temperatur air masuk anulus sempit, Tc,i  : 28,7 
o
C 
Temperatur air keluar anulus sempit, Tc,o  : 28,7 
o
C 
Massa jenis cairan dalam manometer, ρm  : 995,7465 kg/m
3
 
Temperatur bulk rata –rata pada sisi anulus sempit ( bT ) : 
 
C28,7 
2
C28,728,7
2
TT
T o
o
oc,ic,
b 



  
Didapat nilai densitas dan viskositas dinamik air dari tabel properti air (J.P 
Holman, 1986) pada temperatur bulk rata – rata ( bT ) 28,7
 o
C : 
Densitas (ρw)   : 995,4708 kg/m
3
 
Viskositas dinamik air (µw) : 0,000825 kg/(m.s) 
 
 Kecepatan aliran fluida dalam anulus sempit (v) 
m  = V . A . ρ cw  
V = 
cw A . ρ
m
 
 = 
23 m0,0002222 . kg/m4708,959
kg/s0,224
 
 = 1,0127 m/s 
 Bilangan Reynolds pada anulus sempit (Re) 
Re = 
cw
h
Aμ
Dm


 
 = 
2m0,0002222 s)kg/(m0,000825
m0,00528  kg/s0,224


 
  = 6451,845 
 
 Berat jenis fluida dalam celah sempit (γw)  
wγ  = 
g . ρw  
 = 995,4708 kg/m³ . 9,8 m/s² 
 = 9755,614 N/m
3 
 Berat jenis fluida dalam manometer (γm)  
mγ  = 
g . ρm  
 = 995,7465 kg/m³ . 9,8 m/s² 
 = 9758,316 N/m
3
 
 Kerugian head gesekan (hf) 
fh  = L
γ
Δhγ
w
m 

 
 = m 1,2
N/m 9755,614
m 1,628N/m 9758,316
3
3


 
 = 0,4285 m 
 Frictional pressure drop ( fΔP ) 
fΔP  = fw h . g . ρ  
 = 995,4708 kg/m
3
 . 9,8 m/s
2
 . 0,4285 m 
  = 4180,281 kg/(m.s
2
) 
  = 4,18028 kPa 
 Faktor gesekan (faktual) 
faktual = 2
w
fh
vLρ
ΔPD2


 
 =  23 m/s 1,0127m 1,2kg/m 995,4708
Pa 4180,281 m 0,005282


 
 = 0,03603 
 Faktor gesekan di daerah aliran turbulen (fblasius) 
fblasius = 0,3164 . Re
-0,25
 
 = 0,3164 . 6451,845
-0,25
 
 = 0,03530 
 
 
 Faktor gesekan dengan Persamaan Colebrook (fcolebrook) 








0,5
h
0,5 fRe
2,51
3,7
ε/D
2log
f
1
 
Diasumsikan kekasaran relatif saluran anulus sempit hε/D  = 0, dengan 
metode iteratif didapat data : 
fcolebrook  = 0,03479 
 Bilangan Poiseuille aktual (Poaktual) 
Poaktual = faktual . Re 
 = 0,03603 . 6451,845 
 = 232,46 
 Bilangan Poiseuille Blasius (Poblasius) 
Poblasius = fblasius . Re 
 = 0,03530 . 6451,845 
 = 227,7501 
 Bilangan Poiseuille Colebrook (Pocolebrook) 
Pocolebrook= fcolebrook . Re 
       = 0,03479 . 6451,845 
       = 224,4597 
 
 Contoh perhitungan untuk data pengujian dengan bilangan Reynolds terkecil 
Data fluida : 
Laju aliran massa air pada anulus sempit, m   : 0,006 kg/s 
Beda ketinggian fluida pada manometer, Δh  : 1,205 m 
Temperatur air masuk anulus sempit, Tc,i  : 29,1 
o
C 
Temperatur air keluar anulus sempit, Tc,o  : 29,1 
o
C 
Massa jenis cairan dalam manometer, ρm  : 995,7465 kg/m
3
 
Temperatur bulk rata-rata pada sisi anulus sempit ( bT ) : 
 
C29,1 
2
C29,129,1
2
TT
T o
o
oc,ic,
b 



  
Didapat nilai densitas dan viskositas dinamik air dari tabel properti air (J.P 
Holman, 1986) pada temperatur bulk rata-rata ( bT ) 29,1
 o
C : 
Densitas (ρw)   : 995,4059 kg/m
3
 
Viskositas dinamik air (µw) : 0,000818 kg/(m.s) 
 Kecepatan aliran fluida dalam anulus sempit (v) 
m  = V . A . ρ cw  
V = 
cw A . ρ
m
 
 = 
23 m0,0002222 . kg/m4059,959
kg/s0,006
 
 = 0,0271 m/s 
 Bilangan Reynolds pada anulus sempit (Re) 
Re = 
cw
h
Aμ
Dm


 
 = 
20002222,0)/(000818,0
00528,0/006,0
msmkg
mskg


 
  = 174,296 
 Berat jenis fluida dalam celah sempit (γw)  
wγ  = 
g . ρw  
 = 995,4059 kg/m³ . 9,8 m/s² 
 = 9754,978 N/m
3 
 Berat jenis fluida dalam manometer (γm)  
mγ  = 
g . ρm  
 = 995,7465 kg/m³ . 9,8 m/s² 
 = 9758,316 N/m
3
 
 Kerugian head gesekan (hf) 
fh  = L
γ
Δhγ
w
m 

 
 = m 1,2
N/m 9754,978
m 1,205N/m 9758,316
3
3


 
 = 0,0054 m 
 Frictional pressure drop ( fΔP ) 
fΔP  = fw h . g . ρ  
 = 995,4059 kg/m
3
 . 9,8 m/s
2
 . 0,0054 m 
  = 52,677 kg/(m.s
2
) 
  = 0,052677 kPa 
 Faktor gesekan (faktual) 
faktual = 2
w
fh
vLρ
ΔPD2


 
 =  23 m/s 0,0271m 1,2kg/m 995,4059
Pa 52,677 m 0.00528 2


 
 = 0,63411 
 Faktor gesekan di daerah aliran laminar (f64/Re) 
f64/Re = Re
64
 
 = 296,174
64
 
 = 0,36719 
 Bilangan Poiseuille aktual (Poaktual) 
Poaktual = faktual . Re 
 = 0,63411 . 174,296 
 = 110,5228 
 Bilangan Poiseuille 64/Re (Po64/Re) 
Po64/Re = f64/Re . Re 
 = 0,36719 . 174,296 
  = 64 
 
4.2.2 Dengan Pertukaran Kalor (With Heat Exchange) 
 Contoh perhitungan untuk data pengujian dengan bilangan Reynolds terbesar 
Data fluida : 
Laju aliran massa air pada anulus sempit, m   : 0,161 kg/s 
Beda ketinggian fluida pada manometer, Δh  : 1,431 m 
Temperatur air masuk anulus sempit, Tc,i  : 29,8 
o
C 
Temperatur air keluar anulus sempit, Tc,o  : 41,6 
o
C 
Massa jenis cairan dalam manometer, ρm  : 995,7465 kg/m
3
 
Temperatur bulk rata-rata pada sisi anulus sempit ( bT ) : 
 
C35,7 
2
C41,629,8
2
TT
T o
o
oc,ic,
b 



  
Didapat nilai densitas dan viskositas dinamik air dari tabel properti air (J.P 
Holman, 1986) pada temperatur bulk rata-rata ( bT ) 35,7
 o
C : 
Densitas (ρw)   : 993,7108 kg/m
3
 
Viskositas dinamik air (µw) : 0,000713 kg/(m.s) 
 
 Kecepatan aliran fluida dalam anulus sempit (v) 
m  = V . A . ρ cw  
v = 
cw A . ρ
m
 
 = 
23 m0,0002222 . kg/m7108,939
kg/s 0,161
 
 = 0,7292 m/s 
 Bilangan Reynolds pada anulus sempit (Re) 
Re = 
cw
h
Aμ
Dm


 
 = 
2m0,0002222 s)kg/(m0,000713
m0,00528  kg/s0,161


 
  = 5365,698 
 Berat jenis fluida dalam celah sempit (γw)  
wγ  = 
g . ρw  
 = 993,7108 kg/m³ . 9,8 m/s² 
 = 9738,366 N/m
3 
 Berat jenis fluida dalam manometer (γm)  
mγ  = 
g . ρm  
 = 995,7465 kg/m³ . 9,8 m/s² 
 = 9758,316 N/m
3
 
 Kerugian head gesekan (hf) 
fh  = L
γ
Δhγ
w
m 

 
 = m 1,2
N/m 9738,366
m 1,431N/m 9758,316
3
3


 
 = 0,2339 m 
 Frictional pressure drop ( fΔP ) 
fΔP  = fw h . g . ρ  
 = 993,7108 kg/m
3
 . 9,8 m/s
2
 . 0,2339 m 
  = 2277,804 kg/(m.s
2
) 
  = 2,277804 kPa 
 Faktor gesekan (faktual) 
faktual = 2
w
fh
vLρ
ΔPD2


 
 =  23 m/s 0,7292m 1,2kg/m 993,7108
Pa 2277,804 m0,005282


 
 = 0,03794 
 Faktor gesekan di daerah aliran turbulen (fblasius) 
fblasius = 0,3164 . Re
-0,25
 
 = 0,3164 . 5365,698
-0,25
 
 = 0,03697 
 Faktor gesekan dengan Persamaan Colebrook (fcolebrook) 








0,5
h
0,5 fRe
2,51
3,7
ε/D
2log
f
1
 
Diasumsikan kekasaran relatif saluran anulus sempit hε/D  = 0, dengan 
metode iteratif didapat data : 
fcolebrook  = 0,03664 
 Bilangan Poiseuille aktual (Poaktual) 
Poaktual = faktual . Re 
 = 0,03794 . 5365,698 
 = 203,5746 
 Bilangan Poiseuille Blasius (Poblasius) 
Poblasius = fblasius . Re 
 = 0,03697 . 5365,698 
 = 198,3699 
 Bilangan Poiseuille colebrook (Pocolebrook) 
Pocolebrook= fcolebrook . Re 
       = 0,03664 . 5365,698 
       = 196,5992 
 
 Contoh perhitungan untuk data pengujian dengan bilangan Reynolds terkecil 
Data fluida : 
Laju aliran massa air pada anulus sempit, m   : 0,004 kg/s 
Beda ketinggian fluida pada manometer, Δh  : 1,203 m 
Temperatur air masuk anulus sempit, Tc,i  : 30,5 
o
C 
Temperatur air keluar anulus sempit, Tc,o  : 58 
o
C 
Massa jenis cairan dalam manometer, ρm  : 995,7465 kg/m
3
 
Temperatur bulk rata-rata pada sisi anulus sempit ( bT ) : 
 
C44,25 
2
C5830,5
2
TT
T o
o
oc,ic,
b 



  
Didapat nilai densitas dan viskositas dinamik air dari tabel properti air (J.P 
Holman, 1986) pada temperatur bulk rata-rata ( bT ) 44,25
 o
C : 
Densitas (ρw)   : 990,3022 kg/m
3
 
Viskositas dinamik air (µw) : 0,000607 kg/(m.s) 
 Kecepatan aliran fluida dalam anulus sempit (v) 
m  = V . A . ρ cw  
V = 
cw A . ρ
m
 
 = 
23 m0,0002222 . kg/m3022,909
kg/s 0,004
 
 = 0,0182 m/s 
 Bilangan Reynolds pada anulus sempit (Re) 
Re = 
cw
h
Aμ
Dm


 
 = 
2m0,0002222 s)kg/(m0,000607
m,005280  kg/s0,004


 
  = 156,589 
 Berat jenis fluida dalam celah sempit (γw)  
wγ  = 
g . ρw  
 = 990,3022 kg/m³ . 9,8 m/s² 
 = 9704,962 N/m
3 
 Berat jenis fluida dalam manometer (γm)  
mγ  = 
g . ρm  
 = 995,7465 kg/m³ . 9,8 m/s² 
 = 9758,316 N/m
3
 
 Kerugian head gesekan (hf) 
fh  = L
γ
Δhγ
w
m 

 
 = m 1,2
N/m 9704,962
m 1,203N/m 9758,316
3
3


 
 = 0,0096 m 
 Frictional pressure drop ( fΔP ) 
fΔP  = fw h . g . ρ  
 = 990,3022 kg/m
3
 . 9,8 m/s
2
 . 0,0096 m 
  = 93,168 kg/(m.s
2
) 
  = 0,093168 kPa 
 Faktor gesekan (faktual) 
faktual = 2
w
fh
vLρ
ΔPD2


 
 =  23 m/s 0,0182m 1,2kg/m 990,3022
Pa 93,168 m0,005282


 
 = 2,49941 
 Faktor gesekan di daerah aliran laminar (f64/Re) 
f64/Re = Re
64
 
 = 589,156
64
 
 = 0,40871 
 Bilangan Poiseuille aktual (Poaktual) 
Poaktual = faktual . Re 
 = 2,49941 . 156,589 
 = 391,3801 
 
 Bilangan Poiseuille 64/Re (Po64/Re) 
Po64/Re = f64/Re . Re 
 = 0,40871 . 156,589 
 = 64 
 
4.2.3 Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran (Uncertainties Measurement) 
Tabel 4.3 Data hasil pengukuran dimensi seksi uji 
No 
Sisi bagian dalam 
outer tube 
(bi) 
Sisi bagian luar 
inner tube 
(ao) 
Jarak antar 
pressure tap 
(∆l = ∆z) 
(mm) (mm) (mm) 
1 23,68 18,40 1.200 
2 23,68 18,39 1.200 
3 26,67 18,40 1.200 
4 23,68 18,41 1.200 
5 23,69 18,40 1.200 
6 23,66 18,40 1.200 
7 23,67 18,42 1.200 
8 23,68 18,39 1.200 
9 23,67 18,39 1.200 
10 23,69 18,40 1.200 
11 23,67 18,40 1.200 
12 23,69 18,42 1.200 
 
4.2.3.1 Perhitungan Ketidakpastian Dimensi Seksi Uji 
a. Ketidakpastian sisi bagian dalam outer tube rata – rata 
 Menentukan sisi bagian dalam outer tube rata – rata  
ib
X  
ib
X   = mm 23,68
12
284,16
n
x
ni
1i
bi



  
 Menentukan deviasi standar populasi (s) 
s  = 
 
mm 0,0113
1n
Xx
n
1i
2
bb ii 

 
 
 Menentukan ketidakpastian standar diameter dalam outer tube rata - 
rata   
ib
Xu  
 
ib
Xu  = mm 0,00326
12
mm 0,0113
n
s
  
 Menentukan perkiraan sisi bagian dalam outer tube rata - rata (bi) 
Diasumsikan error ketelitian z = 0, sehingga perkiraan diameter dalam 
outer tube rata - rata bi : 
bi = mm 23,68  0  mm 23,68ZX
ib
  
 Menentukan ketidakpastian instrumen (u(z)) 
Dalam penelitian ini ketelitian digital calliper adalah δ = 0,01 mm. 
Ketidakpastian standar  u(z)  karena terbatasnya ketelitian instrumen : 
u(z) = mm 0,00289
12
mm 0,01
12
δ
  
 Menentukan ketidakpastian sisi bagian dalam outer tube rata – rata 
(u(bi)) 
)(bu i
2   =        222b2 mm 0,00289mm 0,00326zuXu i   
  = 1,894 x 10
-5
 mm
2
 
u(bi) = 4,357 x 10
-3
 mm 
 Menentukan persentase ketidakpastian sisi bagian dalam outer tube rata 
– rata 
% uncertainty = 
 
% 0,0184% 100
mm 23,68
mm104,357
% 100
b
bu 3
i
i 



 
Tabel 4.4 Data hasil perhitungan ketidakpastian dimensi seksi uji 
Keterangan 
Sisi bagian dalam 
outer tube (bi) 
Sisi bagian luar 
inner tube (ao) 
Jarak antar pressure 
tap (∆l = ∆z) 
X
 
23,68 mm 18,40 mm 1.200 mm 
s 0,0113 mm 0,0103 mm 0 
 )Xu(
 
0,00326 mm 0,00297 mm 0 
δ
 
0,01 mm 0,01 mm 1 mm 
u(z)
 
0,00289 mm 0,00289 mm 0,28868 mm 
u
2
 
1,894 x 10
-5
 mm
2
 
1,718 x 10
-5
 mm
2
 
8,333 x 10
-2
 mm
2
 
u
 
4,357 x 10
-3
 mm
 
4,145 x 10
-3
 mm
 
0,28868 mm 
%
 
0,0184% 0,0225% 0,0241% 
 
b. Ketidakpastian diameter hidrolik rata – rata 
 Menentukan perkiraan diameter hidrolik rata – rata (Dh) 
Dh = bi – ao 
dimana, bi = 23,68 mm ; u(bi) = 4,357 x 10
-3
 mm 
ao = 18,40 mm ; u(ao) = 4,145 x 10
-3
 mm 
 
maka perkiraan diameter hidrolik adalah 
Dh = bi – ao 
= (23,68 – 18,40) mm = 5,28 mm 
 Menentukan ketidakpastian diameter hirolik rata – rata (u(Dh)) 
 h
2 Du   = 
 
 
 
 
 
 
2
o
o
h
2
i
i
h au
a
D
bu
b
D


















  
Dimana, 
 
 
1   
b
D
i
h 


 
 
 
1   
a
D
o
h 


 
u
2
(Dh) = (1 x 4,357 x 10
-3
 mm)
2
 + (-1 x 4,145 x 10
-3
 mm)
2
 
  = 3,606 x 10
-5
 mm
2
 
u(Dh) = 6,005 x 10
-3
 mm 
 Menentukan persentase ketidakpastian diameter hidrolik 
% uncertainty = 
 
% 100
mm 5,28
mm106,005
% 100
D
Du 3
h
h 



 
  = % 0,1137  
 
c. Ketidakpastian luas penampang anulus 
 Menentukan perkiraan luas penampang anulus  (Ac) 
Ac = bi
2
 – ao
2
 
dimana, bi = 23,68 mm ; u(bi) = 4,357 x 10
-3
 mm 
ao = 18,40 mm ; u(ao) = 4,145 x 10
-3
 mm 
maka perkiraan luas penampang anulus adalah 
Ac = bi
2
 – ao
2
 
 = (23,68 mm)
2
 – (18,40 mm)2 = 222,18 mm2 = 2,222 x 10-4 m2 
 Menentukan ketidakpastian luas penampang anulus (u(Ac)) 
 c
2 Au  = 
 
 
 
 
 
 
2
o
o
c
2
i
i
c au
a
A
bu
b
A


















 
Dimana, 
 
 
mm 46,36  mm 68,23  22b
b
A
i
c 


 
 
 
mm 36,80mm 18,4022a
a
A
o
c 


 
u
2
(Ac) = (46,36 mm x 4,357 x 10
-3
  mm)
2
 + 
   ((-36,80) mm x 4,145 x 10
-3
 mm)
2
 
= 0,06585 mm
4
 
u(Ac) = 0,25661 mm
2
 = 2,5661 x 10
-7
 mm
2
 
 Menentukan persentase ketidakpastian luas penampang anulus 
% uncertainty = %100
mm102,222
mm102,5661
%100
A
)u(A
24
27
c
c 





 
  = % 0,1155  
 
4.2.3.2 Perhitungan Ketidakpastian Data Pengujian 
1. Tanpa Pertukaran Kalor (Without Heat Exchange) 
a. Ketidakpastian laju aliran massa air 
Tabel 4.5 Data massa air dan waktu pada variasi tanpa pertukaran kalor 
Data massa air (kg) waktu (s) 
1 2,200 9,80 
2 2,240 9,99 
3 2,134 9,49 
4 2,070 9,23 
5 1,678 7,47 
6 2,008 8,95 
 Menentukan perkiraan terbaik laju aliran massa air ( m ) 
Dari grafik variasi massa air terhadap waktu, perkiraan terbaik laju 
aliran massa air adalah kg/s 0,224mm slope   . 
 
Gambar 4.1 Grafik variasi massa air dengan waktu pada variasi tanpa 
pertukaran kalor 
 Menentukan standar deviasi slope (sslope) 
slopes  = 
 
kg/s 105,7355
1n
Xx
4
2n
1i slopem,im,  


 
 Menentukan ketidakpastian laju aliran massa air (  mu  ) 
 mu   = kg/s102,34
6
105,7355
n
s
4
4
slope 



  
 Menentukan persentase ketidakpastian laju aliran massa air 
% uncertainty = 
 
% 0,105% 100
kg/s 0,224
kg/s102,34
100%
m
mu 4






 
b. Ketidakpastian kecepatan aliran air pada anulus sempit 
 Menentukan perkiraan kecepatan aliran air pada anulus sempit (v) 
v  = 
cw Aρ
m


 
Dimana, m  = 0,224 kg/s ;  u( m ) = 2,34 x 10-4 kg/s 
   Ac = 2,222 x 10
-4
 m
2 
; u(Ac) = 2,5661 x 10
-7 
m
2
 
ρw = 995,4708 kg/m
3
 ; 
Nilai densitas didapat dari Tabel properti air (J.P Holman, 1986) , maka 
u(ρw) = 0 
Maka perkiraan kecepatan aliran air pada anulus sempit adalah 
v  = 
243
cw m102,222kg/m 995,4708
kg/s 0,224
Aρ
m




 
  = m/s 1,0127  
 Menentukan ketidakpastian kecepatan aliran air pada anulus sempit 
u(v) 
 vu 2  = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
c
c
22
Au
A
v
ρu
ρ
v
mu
m
v





























 
 
 m
v


 = 
243
cw m102,222kg/m 995,4708
1
Aρ
1



 
= m/kg 4,5209  
 
 ρ
v


 = 
  2423c2 m102,222kg/m 995,4708
kg/s 0,224
Aρ
m





 
  =  skg/m 0,001017 4   
 
 cA
v


 = 
 2232c 4m102,222kg/m 995,4708
kg/s 0,224
Aρ
m





 
= 11sm 4557,549   
u
2
(v) = (4,5209 m/kg x 2,34 x 10
-4
 kg/s)
2 
+ (-0,001017 m
4
/kg.s x 
0)
2
 + (-4557,549 m
-1
.s
-1
 x 2,5661 x 10
-7
 m
2
)
2
 
 = 2,487 x 10
-6
 m
2
/s
2
 
u(v) = 0,001577 m/s 
 Menentukan persentase ketidakpastian kecepatan aliran air pada anulus 
sempit 
% uncertainty = 
 
% 0,156% 100
m/s 1,0127
m/s 0,001577
% 100
v
vu
  
 
c. Ketidakpastian bilangan Reynolds pada anulus sempit 
 Menentukan perkiraan bilangan Reynolds pada anulus sempit (Re) 
Re  = 
wc
h
μA
Dm


 
Dimana, m  = 0,224 kg/s ;  u( m ) = 2,34 x 10-4 kg/s 
  Dh = 5,28 x 10
-3
 m u(Dh) = 6,005 x 10
-6
 m 
  Ac = 2,222 x 10
-4
 m
2
 u(Ac) = 2,5661 x 10
-7 
m
2
 
  µw = 0,000825 kg/m.s 
Nilai viskositas dinamik didapat dari Tabel properti air (J.P Holman : 
1986), maka u(µw) = 0 
Maka perkiraan bilangan Reynolds pada anulus sempit adalah 
Re  = 6451,845
kg/m.s 0,000825m102,222
105,28kg/s 0,224
μA
Dm
24
3
wc
h 







 
 Menentukan ketidakpastian bilangan Reynolds pada anulus sempit 
u(Re)  
 Reu 2  = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
c
c
2
h
h
2
Au
A
Re
Du
D
Re
mu
m
Re





























 
  
 
 
 
2
w
w
μu
μ
Re









  
 
 
s/kg 28802,880
kg/m.s 0,000825m102,222
m105,28
μA
D
m
Re
2 4
 3
wc
h 










 
 
 
16
2 4
wch
m101,222
kg/m.s 0,000825m102,222
kg/s 0,224
μA
m
D
Re 







 
 
 
    kg/m.s 0,000825m102,222
m105,28kg/s 0,224
μA
Dm
A
Re
22 4
-3
w
2
c
h
c 









 
= 27 m102,904   
 
   224
-3
2
wc
h
w kg/m.s 0,000825m102,222
m105,28kg/s 0,224
μA
Dm
μ
Re










 
= m.s/kg107,820 6  
u
2
(Re) = (28802,880 s/kg x 2,34 x 10
-4
 kg/s)
2
 + (1,222 x 10
-6
 m
-1
 x 
6,005 x 10
-6
 m)
2
 + ((-2,904 x 10
7
 m
-2
) x 2,5661 x 10
-7 
m
2
)
2
 + 
((-7,820 x 10
6
 m.s/kg) x 0)
2
 
= 154,781 
u(Re) = 12,441 
 
 Menentukan persentase ketidakpastian bilangan Reynolds pada anulus 
sempit 
% uncertainty = 
 
% 0,193% 100
6451,845
12,441
% 100
Re
Reu
  
 
 Menentukan kontribusi diameter hidrolik terhadap ketidakpastian 
bilangan Reynolds 
% kontribusi = 
 
 
 
 
% 100
Reu
Du
D
Re
2
2
h
h










 
  = 
 
% 100
154,781
m106,005m101,222
2616

 
 
= % 34,79  
 Menentukan kontribusi laju aliran massa air terhadap ketidakpastian 
bilangan Reynolds 
% kontribusi = 
 
 
 
 
% 100
Reu
mu
m
Re
2
2












 
  = 
 
% 100
154,781
kg/s102,34s/kg 28802,880
24

 
 
= % 29,35  
 Menentukan kontribusi luas penampang anulus sempit terhadap 
ketidakpastian bilangan Reynolds 
% kontribusi = 
 
 
 
 
% 100
Reu
Au
A
Re
2
2
c
c










 
  = 
 
% 100
154,781
m102,5661m102,904
22727

 
 
= % 35,87  
 
d. Ketidakpastian berat jenis air yang mengalir pada anulus sempit 
 Menentukan perkiraan berat jenis air yang mengalir pada anulus sempit 
(γw) 
γw   = ρw . g 
Dimana, ρw = 995,4708 kg/m
3
 ; u(ρw) = 0 
  g = 9,8 m/s
2
 
Didapat nilai ketidakpastian standar percepatan gravitasi u(g) = 0,005 
m/s
2
 (Kirkup, 2006). 
Maka perkiraan berat jenis air yang mengalir pada anulus sempit adalah 
γw   = ρw . g 
= 995,4708 kg/m
3
 x 9,8 m/s
2
 = 9755,614 N/ m
3
 
 Menentukan ketidakpastian berat jenis air yang mengalir pada anulus 
sempit (u(γw)) 
 w
2 γu  = 
 
 
 
 
 
 
2
w
2
w
w
w gu
g
γ
ρu
ρ
γ

















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 
 
2
w
w m/s 9,8g
ρ
γ



 
 
 
3
w
w kg/m 995,4708ρ
g
γ



 
u
2(γw) = (9,8 m/s
2
 x 0)
2
 + (995,4708 kg/m
3
 x 0,005 m/s
2
)
2
 
  = 24,7741 N
2
/m
6
 
u(γw) = 4,9774 N/ m
3
 
 Menentukan persentase ketidakpastian berat jenis air yang mengalir 
pada anulus sempit 
% uncertainty = 
 
% 0,051% 100
N/m 9755,614
N/m 4,9774
% 100
γ
γu
3
3
w
w   
 
e. Ketidakpastian berat jenis air pada manometer 
 Menentukan perkiraan berat jenis air pada manometer (γm) 
γm   = ρm . g 
Dimana, ρm = 995,7465 kg/m
3
 ; u(ρm) = 0 
  g = 9,8 m/s
2
 
Didapat nilai ketidakpastian standar percepatan gravitasi u(g) = 0,005 
m/s
2
 (Kirkup, 2006). 
Maka perkiraan berat jenis air pada manometer adalah 
γm   = ρm . g 
= 995,7465 kg/m
3
 x 9,8 m/s
2
 = 9758,316 N/ m
3
 
 
 Menentukan ketidakpastian berat jenis air pada manometer (u(γm)) 
 m
2 γu  = 
 
 
 
 
 
 
2
m
2
m
m
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 
 
2
m
m m/s 9,8g
ρ
γ



 
 
 
3
m
m kg/m 995,7465ρ
g
γ



 
u
2(γw) = (9,8 m/s
2
 x 0)
2
 + (995,7465 kg/m
3
 x 0,005 m/s
2
)
2
 
  = 24,7878 N
2
/m
6
 
u(γw) = 4,979 N/ m
3
 
 
 Menentukan persentase ketidakpastian berat jenis air pada manometer  
% uncertainty = 
 
% 0,051% 100
N/m 9758,316
N/m 4,979
% 100
γ
γu
3
3
m
m   
 
f. Ketidakpastian beda ketinggian permukaan air pada manometer 
Tabel 4.6 Data beda ketinggian permukaan air pada manometer pada 
variasi tanpa pertukaran kalor 
Data m (kg/s) 
Δh manometer 
(mm) 
Temperatur saluran 
sempit (
o
C) 
Temperatur inner 
tube (
o
C) 
(Tc,i) (Tc,o) (Th,i) (Th,o) 
1 0,224 1.628 28,7 28,7 28,9 28,9 
2 0,224 1.628 28,7 28,7 28,9 28,9 
3 0,224 1.628 28,6 28,6 28,9 28,9 
4 0,224 1.628 28,7 28,7 28,9 28,9 
5 0,224 1.628 28,7 28,7 28,9 28,9 
6 0,224 1.628 28,7 28,7 28,9 28,9 
 Menentukan rata – rata beda ketinggian permukaan air pada manometer 
 ΔhX  
ΔhX  = mm 1628
6
mm 9768
n
x
ni
1i
Δhi



  
 Menentukan deviasi standar populasi (s) 
s  = 
 
0
1n
Xx
n
1i
2
hh i 

  
 
 Menentukan ketidakpastian standar beda ketinggian permukaan air pada 
manometer   hXu   
 ΔhXu  = 0
12
0
n
s
  
 Menentukan perkiraan beda ketinggian permukaan air pada manometer 
(Δh) 
Diasumsikan error ketelitian z = 0, sehingga perkiraan beda ketinggian 
permukaan air pada manometer : 
Δh  = mm 16280mm 1628zXΔh   
 Menentukan ketidakpastian instrumen (u(z)) 
Dalam penelitian ini ketelitian manometer pipa U adalah δ = 1 mm. 
Ketidakpastian standar  u(z)  karena terbatasnya ketelitian instrumen : 
u(z) = mm 0,28868
12
mm 1
12
δ
  
 Menentukan ketidakpastian beda ketinggian permukaan air pada 
manometer (u(Δh)) 
u
2(Δh) =       mm108,33mm 0,288680zuΔhu 2222   
u(Δh) = 0,28868 mm 
 Menentukan persentase ketidakpastian beda ketinggian permukaan air 
pada manometer 
% uncertainty = 
 
% 0,017% 100
mm 1628
mm 0,28868
% 100
Δh
Δhu
  
 
g. Ketidakpastian kerugian head gesekan 
 Menentukan perkiraan kerugian head gesekan (hf) 
fh   = LΔh
γ
γ
w
m 





 
dimana, γm = 9758,316 N/ m
3
 u(γm) = 4,979 N/ m
3
 
  γw = 9755,614 N/ m
3
 u(γw) = 4,9774 N/ m
3
 
  Δh = 1,628 m  u(Δh) = 2,8868 x 10-4 m 
  L = 1,2 m  u(L) = 2,8868 x 10
-4
 m 
Maka perkiraan kerugian head gesekan adalah 
fh   = LΔh
γ
γ
w
m 





 
  = m 0,4285m 1,2
N/m 9755,614
m 1,628N/m 9758,316
3
3
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

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
 
 
 Menentukan ketidakpastian kerugian head gesekan (u(hf)) 
 f
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u
2
(hf) = (1,669 x 10
-4
 m
4
/N x 4,979 N/m
3
)
2
 + (-1,669 x 10
-4
 m
4
/N x 
4,9774 N/m
3
)
2
 + (1,000277 x 2,8868 x 10
-4
 m)
2
 +(-1 x 2,8868 
x 10
-4
 m)
2
 
 = 1,547 x 10
-6
 m
2
 
u(hf) = 0,001244 m 
 Menentukan persentase ketidakpastian kerugian head gesekan 
% uncertainty = 
 
% 0,290% 100
m 0,4285
m 0,001244
% 100
h
hu
f
f   
 
h. Ketidakpastian frictional pressure drop 
 Menentukan perkiraan frictional pressure drop (ΔPf) 
fΔP   = fw hgρ   
Dimana, ρw = 995,4708 kg/m
3
 u(ρw) = 0 
  g = 9,8 m/s
2
  u(g) = 0,005 m/s
2
 
  hf = 0,4285 m  u(hf) = 0,001244 m 
maka perkiraan frictional pressure drop adalah 
fΔP   = fw hgρ   
  = 995,4708 kg/m
3
 x 9,8 m/s
2
 x 0,4285 m = 4180,281 Pa 
 Menentukan ketidakpastian frictional pressure drop (u(ΔPf)) 
 f
2 ΔPu  = 
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u
2
(ΔPf) = (4,1993 m
2
/s
2
 x 0)
2
 + (426,5592 kg/m
2
 x 0,005 m/s
2
)
2
 + 
(9755,6138 kg/m
2
.s
2
 x 0,001244 m)
2
 
 = 151,8309 Pa
2
 
u(ΔPf) = 12,3220 Pa 
 Menentukan persentase ketidakpastian frictional pressure drop 
% uncertainty = 
 
% 0,295% 100
Pa 4180,281
Pa 12,3220
% 100
ΔP
ΔPu
f
f   
 
i. Ketidakpastian faktor gesekan aktual 
 Menentukan perkiraan faktor gesekan aktual (faktual) 
faktual = 2
w
fh
vLρ
ΔPD2


 
dimana, Dh = 5,28 x 10
-3
 m u(Dh) = 6,005 x 10
-6
 m 
ΔPf = 4180,281 Pa  u(ΔPf) = 12,3220 Pa 
L = 1,2 m  u(L) = 2,8868 x 10
-4
 m 
v = 1,0127 m/s  u(v) = 0,001577 m/s 
ρw = 995,4708 kg/m
3
 u(ρw) = 0 
maka perkiraan faktor gesekan aktual adalah 
faktual = 2
w
fh
vLρ
ΔPD2


 
  = 
 
03603,0
m/s 1,0127m 1,2kg/m 995,4708
Pa 4180,281 m 0,005282
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 Menentukan ketidakpastian faktor gesekan aktual (u(faktual)) 
 fu2  = 
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u
2
(f) = (6,8244 m
-1
 x 6,005 x 10
-6
 m)
2
 + (8,620 x 10
-6
 Pa
-1
 x 12,3220 
Pa)
2
 + (-0,03003 m
-1
 x 2,8868 x 10
-4
 m)
2
 + (-0,07116 s/m x 
0,001577 m/s)
2
 + (-3,62 x 10
-5
 m
3
/kg x 0)
2
 
 = 2,5629 x 10
-8
 
u(f) = 0,000160 
 Menentukan persentase ketidakpastian faktor gesekan aktual 
% uncertainty = 
 
% 0,444% 100
0,03603
0,000160
% 100
f
fu
  
 Menentukan kontribusi ketidakpastian diameter hidrolik terhadap 
ketidakpastian faktor gesekan aktual 
% kontribusi = 
 
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 Menentukan kontribusi ketidakpastian frictional pressure drop terhadap 
ketidakpastian faktor gesekan aktual 
% kontribusi = 
 
 
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 
% 100
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2
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 Menentukan kontribusi ketidakpastian pressure tap terhadap 
ketidakpastian faktor gesekan aktual 
% kontribusi = 
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 Menentukan kontribusi ketidakpastian kecepatan aliran air pada anulus 
sempit terhadap ketidakpastian faktor gesekan aktual 
% kontribusi = 
 
 
 
 
% 100
fu
vu
v
f
2
2










 
= 
 
% 49,1364% 100
102,5629
m/s 0,001577s/m 0,07116-
8
2




 
j. Ketidakpastian bilangan Poiseuille aktual 
 Menentukan perkiraan bilangan Poiseuille aktual (Poaktual) 
Poaktual = faktual . Re 
Dimana, faktual = 0,03603  u(f) = 0,000160 
  Re = 6451,845  u(Re) = 12,411 
Maka perkiraan bilangan Poiseuille aktual adalah 
Poaktual = faktual. Re 
  = 0,03603 x 6451,845 = 232,4600 
 Menentukan ketidakpastian bilangan Poiseuille aktual (u(Po)) 
 Pou2  = 
 
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u
2
(Po) = (6451,845 x 0,000160)
2
 + (0,03603 x 12,411)
2
 
  = 1,26656 
u(Po) = 1,12542 
 Menentukan persentase ketidakpastian bilangan Poiseuille aktual 
% uncertainty = 
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% 0,484% 100
232,4600
1,12542
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 Menentukan kontribusi ketidakpastian faktor gesekan aktual terhadap 
ketidakpastian bilangan Poiseuille aktual 
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 Menentukan kontribusi ketidakpastian bilangan Reynolds aktual 
terhadap ketidakpastian bilangan Poiseuille aktual 
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2. Dengan pertukaran kalor (with heat exchange) 
a. Ketidakpastian laju aliran massa air 
Tabel 4.7 Data massa air dan waktu pada variasi dengan pertukaran kalor 
Data 
Massa air 
(kg) 
waktu (s) 
1 2,540 15,73 
2 2,308 14,31 
3 2,492 15,46 
4 2,17 13,45 
5 2,266 14,04 
6 1,896 11,75 
 
 Menentukan perkiraan terbaik laju aliran massa air ( m ) 
Dari grafik variasi massa air terhadap waktu, perkiraan terbaik laju 
aliran massa air adalah kg/s 0,161mm slope   . 
 
Gambar 4.2 Grafik variasi massa air dengan waktu pada variasi dengan 
pertukaran kalor 
 Menentukan standar deviasi slope (sslope) 
slopes  = 
 
kg/s 103,8634
1n
Xx
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1i slopem,im,  

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 Menentukan ketidakpastian laju aliran massa air (  mu  ) 
 mu   = kg/s101,58
6
105,7355
n
s
4
4
slope 



  
 Menentukan persentase ketidakpastian laju aliran massa air 
% uncertainty = 
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b. Ketidakpastian kecepatan aliran air pada anulus sempit 
 Menentukan perkiraan kecepatan aliran air pada anulus sempit (v) 
V  = 
cw Aρ
m


 
Dimana, m  = 0,161 kg/s ;  u( m ) = 1,58 x 10-4 kg/s 
   Ac = 2,222 x 10
-4
 m
2 
; u(Ac) = 2,5661 x 10
-7 
m
2
 
ρw = 993,7108 kg/m
3
 ; 
Nilai densitas didapat dari Tabel properti air (J.P Holman, 1986), maka 
u(ρw) = 0 
Maka perkiraan kecepatan aliran air pada anulus sempit adalah 
V  = 
243
cw m102,222kg/m 993,7108
kg/s 0,161
Aρ
m
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


 
  = m/s 0,7292  
 Menentukan ketidakpastian kecepatan aliran air pada anulus sempit 
u(v) 
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u
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4
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 + (-3281,540 m
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.s
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 x 2,5661 x 10
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2
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u(v) = 0,001105 m/s 
 Menentukan persentase ketidakpastian kecepatan aliran air pada anulus 
sempit 
% uncertainty = 
 
% 0,1515% 100
m/s 0,7292
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v
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c. Ketidakpastian bilangan Reynolds pada anulus sempit 
 Menentukan perkiraan bilangan Reynolds pada anulus sempit (Re) 
Re  = 
wc
h
μA
Dm


 
Dimana, m  = 0,161 kg/s ;  u( m ) = 1,58 x 10-4 kg/s 
  Dh = 5,28 x 10
-3
 m u(Dh) = 6,005 x 10
-6
 m 
  Ac = 2,222 x 10
-4
 m
2
 u(Ac) = 2,5661 x 10
-7 
m
2
 
  µw = 0,000713 kg/m.s 
Nilai viskositas dinamik didapat dari Tabel properti air (J.P Holman, 
1986), maka u(µw) = 0 
Maka perkiraan bilangan Reynolds pada anulus sempit adalah  
Re  = ,6983655
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 Menentukan ketidakpastian bilangan Reynolds pada anulus sempit 
u(Re) 
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= 103,352 
u(Re) = 10,166 
 Menentukan persentase ketidakpastian bilangan Reynolds pada anulus 
sempit 
% uncertainty = 
 
% 0,189% 100
6365,698
10,166
% 100
Re
Reu
  
 Menentukan kontribusi diameter hidrolik terhadap ketidakpastian 
bilangan Reynolds 
% kontribusi = 
 
 
 
 
% 100
Reu
Du
D
Re
2
2
h
h










 
  = 
 
% 100
103,352
m106,005m101,016
2616

 
 
= % 36,02  
 Menentukan kontribusi laju aliran massa air terhadap ketidakpastian 
bilangan Reynolds 
% kontribusi = 
 
 
 
 
% 100
Reu
mu
m
Re
2
2












 
  = 
 
% 100
103,352
kg/s1058,1s/kg 33327,316
24

 
 
= % 26,83  
 Menentukan kontribusi luas penampang anulus sempit terhadap 
ketidakpastian bilangan Reynolds 
% kontribusi = 
 
 
 
 
% 100
Reu
Au
A
Re
2
2
c
c










 
  = 
 
% 100
103,352
m102,5661m102,415
22727

 
 
= % 37,16  
 
d. Ketidakpastian berat jenis air yang mengalir pada anulus sempit 
 Menentukan perkiraan berat jenis air yang mengalir pada anulus sempit 
(γw) 
γw   = ρw . g 
Dimana, ρw = 993,7108 kg/m
3
 ; u(ρw) = 0 
  g = 9,8 m/s
2
 
Didapat nilai ketidakpastian standar percepatan gravitasi u(g) = 0,005 
m/s
2
 (Kirkup, 2006). 
Maka perkiraan berat jenis air yang mengalir pada anulus sempit adalah 
γw   = ρw . g 
= 993,7108 kg/m
3
 x 9,8 m/s
2
 = 9738,366 N/ m
3
 
 Menentukan ketidakpastian berat jenis air yang mengalir pada anulus 
sempit (u(γw)) 
 w
2 γu  = 
 
 
 
 
 
 
2
w
2
w
w
w gu
g
γ
ρu
ρ
γ


















 
 
 
2
w
w m/s 9,8g
ρ
γ



 
 
 
3
w
w kg/m 993,7108ρ
g
γ



 
u
2(γw) = (9,8 m/s
2
 x 0)
2
 + (993,7108 kg/m
3
 x 0,005 m/s
2
)
2
 
  = 24,6865 N
2
/m
6
 
u(γw) = 4,9686 N/ m
3
 
 Menentukan persentase ketidakpastian berat jenis air yang mengalir 
pada anulus sempit : 
% uncertainty = 
 
% 0,051% 100
N/m 9738,366
N/m 4,9686
% 100
γ
γu
3
3
w
w   
 
e. Ketidakpastian berat jenis air pada manometer 
 Menentukan perkiraan berat jenis air pada manometer (γm) 
γm   = ρm . g 
Dimana, ρm = 995,7465 kg/m
3
 ; u(ρm) = 0 
  g = 9,8 m/s
2
 
Didapat nilai ketidakpastian standar percepatan gravitasi u(g) = 0,005 
m/s
2
 (Kirkup, 2006). 
Maka perkiraan berat jenis air pada manometer adalah 
γm  = ρm . g 
= 995,7465 kg/m
3
 x 9,8 m/s
2
 = 9758,316 N/ m
3
 
 Menentukan ketidakpastian berat jenis air pada manometer (u(γm)) 
 m
2 γu  = 
 
 
 
 
 
 
2
m
2
m
m
m gu
g
γ
ρu
ρ
γ


















 
 
 
2
m
m m/s 9,8g
ρ
γ



 
 
 
3
m
m kg/m 995,7465ρ
g
γ



 
u
2(γw) = (9,8 m/s
2
 x 0)
2
 + (995,7465 kg/m
3
 x 0,005 m/s
2
)
2
 
  = 24,7878 N
2
/m
6
 
u(γw) = 4,979 N/m
3
 
 Menentukan persentase ketidakpastian berat jenis air pada manometer 
% uncertainty = 
 
% 0,051% 100
N/m 9758,316
N/m 4,979
% 100
γ
γu
3
3
m
m   
f. Ketidakpastian beda ketinggian permukaan air pada manometer 
Tabel 4.9 Data beda ketinggian permukaan air pada manometer pada 
variasi dengan pertukaran kalor 
Data m (kg/s) 
Δh manometer 
(mm) 
Temperatur saluran 
sempit (
o
C) 
Temperatur inner 
tube (
o
C) 
(Tc,i) (Tc,o) (Th,i) (Th,o) 
1 0,161 1.431 28,7 28,7 60,2 55,8 
2 0,161 1.431 28,7 28,7 60,2 56 
3 0,161 1.431 28,6 28,6 60,4 56 
4 0,161 1.431 28,7 28,7 60,4 56 
5 0,161 1.431 28,7 28,7 60,4 56 
6 0,161 1.431 28,7 28,7 60,4 56 
 
 Menentukan rata – rata beda ketinggian permukaan air pada manometer 
 ΔhX  
ΔhX  = mm 4311
6
mm 8586
n
x
ni
1i
Δhi



  
 Menentukan deviasi standar populasi (s) 
s  = 
 
0
1n
Xx
n
1i
2
hh i 

  
 
 Menentukan ketidakpastian standar beda ketinggian permukaan air pada 
manometer   hXu   
 ΔhXu  = 0
12
0
n
s
  
 Menentukan perkiraan beda ketinggian permukaan air pada manometer 
(Δh) 
Diasumsikan error ketelitian z = 0, sehingga perkiraan beda ketinggian 
permukaan air pada manometer : 
Δh  = mm 16280mm 1628zXΔh   
 Menentukan ketidakpastian instrumen (u(z)) 
Dalam penelitian ini ketelitian manometer pipa U adalah δ = 1 mm. 
Ketidakpastian standar  u(z)  karena terbatasnya ketelitian instrumen : 
u(z) = mm 0,28868
12
mm 1
12
δ
  
 Menentukan ketidakpastian beda ketinggian permukaan air pada 
manometer (u(Δh)) 
u
2(Δh) =       mm108,33mm 0,288680zuΔhu 2222   
u(Δh) = 0,28868 mm 
 Menentukan persentase ketidakpastian beda ketinggian permukaan air 
pada manometer 
% uncertainty = 
 
% 0,0202% 100
mm 1431
mm 0,28868
% 100
Δh
Δhu
  
 
g. Ketidakpastian kerugian head gesekan 
 Menentukan perkiraan kerugian head gesekan (hf) 
fh   = LΔh
γ
γ
w
m 





 
Dimana, γm = 9758,316 N/ m
3
 u(γm) = 4,979 N/ m
3
 
  γw = 9738,366 N/ m
3
 u(γw) = 4,9686 N/ m
3
 
  Δh = 1,431 m  u(Δh) = 2,8868 x 10-4 m 
  L = 1,2 m  u(L) = 2,8868 x 10
-4
 m 
Maka perkiraan kerugian head gesekan adalah 
fh   = LΔh
γ
γ
w
m 





 
  = m 0,2339m 1,2
N/m 9738,366
m 1,431N/m 9758,316
3
3





 
 
 Menentukan ketidakpastian kerugian head gesekan (u(hf)) 
 f
2 hu  = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
f
2
w
w
f
2
m
m
f Δhu
Δh
h
γu
γ
h
γu
γ
h



























 
    
 
 
 
2
f Lu
L
h









  
 
 
/Nm10 1,469
N/m 9738,366
m 1,431
γ
Δh
γ
h 44-
3
wm
f 


 
 
   
/Nm101,472
N/m 9738,366
m 1,431N/m 9758,316
γ
Δhγ
γ
h 44
23
3
2
w
m
w
f 






 
 
 
1,002049
N/m 9738,366
N/m 9758,316
γ
γ
Δh
h
3
3
w
mf 


 
 
 
1
L
h f 


 
u
2
(hf) = (1,469 x 10
-4
 m
4
/N x 4,979 N/m
3
)
2
 + (-1,472 x 10
-4
 m
4
/N x 
4,9686 N/m
3
)
2
 + (1,002049 x 2,8868 x 10
-4
 m)
2
 +(-1 x 2,8868 
x 10
-4
 m)
2
 
 = 1,237 x 10
-6
 m
2
 
u(hf) = 0,001112 m 
 Menentukan persentase ketidakpastian kerugian head gesekan 
% uncertainty = 
 
% 0,475% 100
m 0,2339
m 0,001112
% 100
h
hu
f
f   
 
h. Ketidakpastian frictional pressure drop 
 Menentukan perkiraan frictional pressure drop (ΔPf) 
fΔP   = fw hgρ   
Dimana, ρw = 993,7108 kg/m
3
 u(ρw) = 0 
  g = 9,8 m/s
2
  u(g) = 0,005 m/s
2
 
  hf = 0,2339 m  u(hf) = 0,001112 m 
maka perkiraan frictional pressure drop adalah 
fΔP   = fw hgρ   
  = 993,7108 kg/m
3
 x 9,8 m/s
2
 x 0,2339 m = 2277,804 Pa 
 Menentukan ketidakpastian frictional pressure drop (u(ΔPf)) 
 f
2 ΔPu  = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
f
f
f
2
f
2
w
w
f hu
h
ΔP
gu
g
ΔP
ρu
ρ
ΔP



























 
 
 
222
f
w
f /sm 2,2922m 0,2339m/s 9,8 hg
ρ
ΔP



 
 
 
23
fw
f kg/m 232,4290m 0,2339kg/m 993,7108hρ
g
ΔP



 
 
 
2223
w
f
f .skg/m 9738,366m/s 9,8kg/m 993,7108gρ
h
ΔP



 
u
2(ΔPf) = (2,2922 m
2
/s
2
 x 0)
2
 + (232,4290 kg/m
2
 x 0,005 m/s
2
)
2
 +    
(9738,366 kg/m
2
.s
2
 x 0,001112 m)
2
 
 = 118,6192 Pa
2
 
u(ΔPf) = 10,8912 Pa 
 Menentukan persentase ketidakpastian frictional pressure drop 
% uncertainty = 
 
% 0,478% 100
Pa 2277,804
Pa 10,38912
% 100
ΔP
ΔPu
f
f   
 
i. Ketidakpastian faktor gesekan aktual 
 Menentukan perkiraan faktor gesekan aktual (faktual) 
faktual = 2
w
fh
vLρ
ΔPD2


 
dimana, Dh = 5,28 x 10
-3
 m u(Dh) = 6,005 x 10
-6
 m 
ΔPf = 2277,804 Pa  u(ΔPf) = 10,8912 Pa 
L = 1,2 m  u(L) = 2,8868 x 10
-4
 m 
v = 0,7292 m/s  u(v) = 0,001105 m/s 
ρw = 993,7108 kg/m
3
 u(ρw) = 0 
maka perkiraan perkiraan faktor gesekan aktual adalah 
faktual = 2
w
fh
vLρ
ΔPD2


 
  = 
 
03794,0
m/s 0,7292m 1,2kg/m 993,7108
Pa ,8042772 m 0,005282
23



 
 Menentukan ketidakpastian faktor gesekan aktual (u(faktual)) 
 fu2  = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
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 
 
 
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w
w
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ρu
ρ
f
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v
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

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




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

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

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

  
 
   
1
232
w
f
h
m 7,1848
m/s 0,7292m 1,2kg/m 993,7108
Pa ,80427722
vLρ
ΔP2
D
f 








 
   
15
232
w
h
f
Pa101,665
m/s 0,7292m 1,2kg/m 993,7108
m 0,005282
vLρ
D2
ΔP
f 








 
     
1
22322
w
fh m 0,03161
m/s 0,7292m 1,2kg/m 993,7108
Pa ,8042772m 0,005282
vLρ
ΔPD2
L
f 








 
   
s/m 0,10405
m/s 0,7292m 1,2kg/m 993,7108
Pa ,8042772m 0,005284
vLρ
ΔPD4
v
f
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w
fh 








 
     
/kgm103,82
m/s 0,7292m 1,2kg/m 993,7108
Pa ,8042772m 0,005282
vLρ
ΔPD2
ρ
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22322
w
fh
w
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




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

 
u
2
(f) = (7,1848 m
-1
 x 6,005 x 10
-6
 m)
2
 + (1,665 x 10
-5
 Pa
-1
 x 10,8912 
Pa)
2
 + (-0,03161 m
-1
 x 2,8868 x 10
-4
 m)
2
 + (-0,10405 s/m x 
0,001105 m/s)
2
 + (-3,82 x 10
-5
 m
3
/kg x 0)
2
 
 = 4,8048 x 10
-8
 
u(f) = 0,000219 
 Menentukan persentase ketidakpastian faktor gesekan aktual 
% uncertainty = 
 
% 0,577% 100
0,03794
0,000219
% 100
f
fu
  
 Menentukan kontribusi ketidakpastian diameter hidrolik terhadap 
ketidakpastian faktor gesekan aktual 
% kontribusi = 
 
 
 
 
% 100
fu
Du
D
f
2
2
h
h










 
  = 
 
3,874%% 100
108048,4
m106,005m 7,1848
8-
26-1


 
 
 Menentukan kontribusi ketidakpastian frictional pressure drop terhadap 
ketidakpastian faktor gesekan aktual 
% kontribusi = 
 
 
 
 
% 100
fu
ΔPu
ΔP
f
2
2
f
f









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  = 
 
% 439,68% 100
108048,4
Pa 8912,01Pa 10665,1
8
21-5
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



 
 Menentukan kontribusi ketidakpastian pressure tap terhadap 
ketidakpastian faktor gesekan aktual 
% kontribusi = 
 
 
 
 
% 100
fu
Lu
L
f
2
2









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  = 
 
% 0,173% 100
104,8048
m 102,8868m 0,03161-
8
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




 
 Menentukan kontribusi ketidakpastian kecepatan aliran air pada anulus 
sempit terhadap ketidakpastian faktor gesekan aktual 
% kontribusi = 
 
 
 
 
% 100
fu
vu
v
f
2
2



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
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

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= 
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% 513,72% 100
104,8048
m/s 0,001105s/m 0,10405-
8
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


 
 
j. Ketidakpastian bilangan Poiseuille aktual 
 Menentukan perkiraan bilangan Poiseuille aktual (Poaktual) 
Poaktual = faktual . Re 
Dimana, faktual = 0,03794  u(f) = 0,000219 
  Re = 5365,698  u(Re) = 10,166 
Maka perkiraan bilangan Poiseuille aktual adalah 
Poaktual = faktual. Re 
  = 0,03794 x 5365,698 = 203,5746 
 Menentukan ketidakpastian bilangan Poiseuille aktual (u(Po)) 
 Pou2  = 
 
 
 
 
 
 
22
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 
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,6985365Re
f
Po


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 
 
0,03794f
Re
Po
aktual 


 
u
2
(Po) = (5365,698 x 0,000219)
2
 + (0,03794 x 10,166)
2
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 Menentukan kontribusi ketidakpastian faktor gesekan aktual terhadap 
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 Menentukan kontribusi ketidakpastian bilangan Reynolds aktual 
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4.3 Analisis Data 
4.3.1 Pengaruh Variasi Bilangan Reynolds Terhadap Karakteristik Aliran 
Tanpa Pertukaran Kalor 
Hasil perhitungan faktor gesekan aliran fasa tunggal dari pengujian akan 
dibandingkan dengan perhitungan faktor gesekan aliran fasa tunggal pada pipa–
pipa konvensional, yaitu : 
f = 64/Re ;  Re < 2.300   (laminar) 
f = 0,3164 Re
-0,25
 4 x 10
3
 < Re < 3 x 10
4
  (turbulen) 
Pada pengujian karakteristik aliran tanpa pertukaran kalor, bilangan Reynolds 
divariasi antara 174 – 6.500, sedangkan temperatur air masukan pada sisi anulus 
dan inner tube berkisar antara 28,6 
o
C – 29,7 oC. Pengaruh bilangan Reynolds 
terhadap karakteristik aliran tanpa pertukaran kalor dapat dilihat dari gambar 4.3. 
Berdasarkan perbandingan antara kurva karakteristik aliran air tanpa pertukaran 
kalor pada anulus sempit dengan geometri rektangular dan pipa – pipa normal 
pada gambar 4.3, terlihat bahwa nilai faktor gesekan aliran pada daerah aliran 
laminar (Re < 1.850) adalah 58 – 74% lebih besar dari pipa normal. Persamaan 
regresi pada daerah aliran laminar adalah : 
1.850Re       ; 
Re
110
f  
Hasil regresi nilai faktor gesekan ini adalah 1,719 kali lebih besar dari nilai faktor 
gesekan yang dihitung dengan persamaan f = 64/Re. 
 
Gambar 4.3 Kurva karakteristik gesekan pada aliran tanpa pertukaran kalor 
Pada daerah aliran turbulen (Re > 2.333), kurva karakteristik gesekan hasil 
pengujian dibandingkan dengan persamaan Blasius dan persamaan Colebrook. 
Dihasilkan bahwa kurva karakteristik gesekan hasil pengujian adalah 0,31 – 9,01 
% lebih besar dari kurva hasil perhitungan dengan persamaan Blasius dan 1,38 – 
8,31 % lebih besar dari kurva hasil perhitungan dengan persamaan Colebrook. 
Karakteristik aliran tanpa pertukaran kalor juga dapat dilihat dari grafik hubungan 
antara faktor gesekan ( f ) dengan bilangan Poiseuille (Po). Bilangan Poiseuille ini 
dapat dikarakterisasikan sebagai penurunan tekanan. Berdasarkan kurva dari 
gambar 4.4, terlihat bahwa pada daerah aliran laminar (Re < 1.850) nilai bilangan 
Poiseuille pengujian cenderung konstan, sehingga dapat dikatakan penurunan 
tekanan akibat gesekan bernilai konstan pada daerah aliran laminar. Sedangkan 
pada daerah aliran turbulen (Re > 2.333), nilai dari penurunan tekanan ini akan 
terjadi peningkatan seiring dengan peningkatan bilangan Reynolds. Hal ini 
ditandai dengan meningkatnya nilai bilangan Poiseuille seiring dengan 
peningkatan bilangan Reynolds. 
 
Gambar 4.4 Kurva Po-Re aliran tanpa pertukaran kalor 
 
Daerah dimana terjadi perubahan trendline nilai faktor gesekan (f) dan 
bilangan Poiseuille (Po) untuk daerah aliran laminar ke trendline faktor gesekan 
(f) bilangan Poiseuille (Po) untuk daerah aliran turbulen disebut sebagai daerah 
transisi. Dalam penelitian ini, daerah aliran transisi dalam anulus sempit dengan 
geometri rektangular adalah 1.850  ≤ Re ≤ 2.333. Daerah aliran transisi ini terjadi 
lebih awal dibanding daerah aliran transisi pada pipa – pipa normal. 
 
4.3.2 Pengaruh Variasi Bilangan Reynolds Terhadap Karakteristik Aliran 
Dengan Pertukaran Kalor 
Karakteristik gesekan aliran air vertikal ke atas pada anulus sempit dengan 
geometri rektangular dengan/tanpa pertukaran kalor dapat dilihat pada gambar 
4.5. Pada variasi dengan pertukaran kalor, temperatur air panas masukan pada 
inner tube dijaga konstan ± 60
o
C. Temperatur air yang masuk dan keluar anulus 
sempit dengan geometri rektangular dan inner tube merupakan temperatur yang 
diperoleh dalam keadaan tunak.  
 Gambar 4.5 Kurva karakteristik gesekan pada aliran dengan dan tanpa pertukaran 
kalor aliran air vertikal ke atas 
 
Gambar 4.6 Kurva Po-Re pada aliran dengan dan tanpa pertukaran kalor 
aliran air vertikal ke atas 
Berdasarkan gambar 4.5, terdapat perbedaan kurva karakteristik aliran air 
vertikal ke atas pada daerah aliran laminar antara tanpa pertukaran kalor dan 
dengan pertukaran kalor. Faktor gesekan aliran air pada aliran ke atas dengan 
pertukaran kalor lebih besar daripada aliran air tanpa pertukaran kalor pada Re ≤ 
734. Pertukaran kalor berpengaruh besar terhadap gesekan aliran khususnya pada 
daerah dengan bilangan Reynolds rendah. Dalam daerah aliran dengan Re ≤ 734, 
faktor gesekan aliran dengan pertukaran kalor adalah 1,15 – 3,94 kali lebih besar 
dibanding aliran tanpa pertukaran kalor. Hal ini terjadi dikarenakan aliran menjadi 
tidak simetris akibat dari pertukaran panas yang kemudian akan menyebabkan 
gesekan aliran meningkat. Perbedaan tersebut akan semakin kecil seiring dengan 
bertambahnya bilangan Reynolds. Ketika bilangan Reynolds mulai meningkat, 
pertukaran kalor juga meningkat, sehingga menyebabkan viskositas air menjadi 
lebih kecil. Viskositas air yang kecil akan menurunkan gesekan aliran. Pada 
daerah aliran Re ≥ 1.000 faktor gesekan aliran dengan dan tanpa pertukaran kalor 
mempunyai perbedaan yang kecil. Hasil serupa juga didapat oleh  Lu dan Wang 
(2008). 
Pengaruh dari pertukaran kalor juga mempengaruhi nilai bilangan 
Poiseuille. Perbedaan kurva Po-Re dengan dan tanpa pertukaran dapat dilihat pada 
gambar 4.6. Pada daerah Re ≤ 734 terdapat perbedaan nilai bilangan Poiseuille 
yang signifikan yaitu nilai bilangan Poiseuille pada variasi dengan pertukaran 
kalor sekitar 1,7 – 3,5 kali lebih besar dibanding dengan tanpa pertukaran kalor. 
Faktor yang mempengaruhi perbedaan ini adalah pada daerah aliran ini (Re ≤ 734) 
mempunyai nilai faktor gesekan aliran yang lebih besar dibanding dengan variasi 
tanpa pertukaran kalor. Pada daerah Re ≥ 1.000 nilai bilangan Poiseuille dengan 
dan tanpa pertukaran kalor mempunyai perbedaan yang kecil. Perbedaan nilai 
bilangan Poiseuille ini akan semakin mengecil seiring dengan peningkatan 
bilangan Reynolds. Pada variasi aliran dengan pertukaran kalor ini , daerah aliran 
transisi dalam anulus sempit dengan geometri rektangular adalah 1.657 ≤ Re ≤ 
2.245. Daerah aliran transisi pada variasi aliran dengan pertukaran kalor terjadi 
lebih awal daripada variasi aliran tanpa pertukaran kalor. Hasil serupa juga 
didapat oleh  Lu dan Wang (2008). 
 
4.3.3 Pengaruh Variasi Bilangan Reynolds pada Aliran dengan Pertukaran 
Kalor Terhadap Beda Temperatur pada Anulus Sempit 
Hubungan antara faktor gesekan dengan perbedaan temperatur air yang 
masuk dan keluar pada sisi anulus sempit dengan geometri rektangular 
ditunjukkan pada gambar 4.7. Temperatur air yang masuk dan keluar anulus 
merupakan temperatur yang diperoleh pada kondisi tunak. Pada Re < 734, 
perbedaan temperatur air yang masuk dan keluar anulus berkisar antara 22,6 
o
C – 
27,5 
o
C. Pada daerah bilangan Reynolds ini, faktor gesekan dengan dan tanpa 
pertukaran kalor mempunyai perbedaan yang cukup besar. Jika bilangan Reynolds 
meningkat, perbedaan temperatur air pada sisi anulus sempit dengan geometri 
rektangular akan menurun dan faktor gesekan aliran dengan pertukaran kalor dan 
tanpa pertukaran kalor juga menurun. Pada daerah aliran turbulen (Re > 2.396), 
perbedaan temperatur pada sisi anulus sempit dengan geometri rektangular 
menjadi lebih kecil yaitu berkisar antara 11,8 
o
C – 14,5 oC dan kurva karakteristik 
gesekan aliran dengan dan pertukaran kalor relatif sama. Hal ini berarti bahwa 
pengaruh pertukaran kalor terhadap faktor gesekan aliran terkonsentrasi pada 
daerah aliran laminar, sedangkan pada daerah aliran turbulen hanya sedikit 
berpengaruh terhadap faktor gesekan aliran. Hal serupa juga didapat oleh Lu dan 
Wang (2008). 
 
Gambar 4.7 Hubungan antara faktor gesekan aliran dengan perbedaan  
temperatur air dalam anulus sempit 
 
4.3.4 Pengaruh Ketidakpastian Bilangan Reynolds Terhadap 
Ketidakpastian Faktor Gesekan Aliran 
Kesalahan dalam pengukuran didefinisikan sebagai perbedaan antara nilai 
sebenarnya dengan nilai terukur. Kesalahan ini akan menciptakan ketidakpastian 
(uncertainty) dalam nilai sebuah hasil pengukuran. Diameter hidrolik saluran 
sempit dengan geometri rektangular mempunyai ketidakpastian sebesar 0,114%. 
Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa ketidakpastian pengukuran laju aliran 
massa air di saluran sempit adalah berkisar dari 0,08 - 2,83%. Ketidakpastian 
pengukuran ini akan mempengaruhi ketidakpastian bilangan Reynolds dan 
kecepatan aliran air pada anulus sempit. Bilangan Reynolds dan kecepatan aliran 
air pada anulus sempit mempunyai ketidakpastian masing - masing berkisar antara 
0,172 - 2,69% dan 0,129 - 2,69%. Ketidakpastian laju aliran massa air pada anulus 
sempit merupakan faktor dominan yang mempengaruhi ketidakpastian 
perhitungan bilangan Reynolds yaitu berkisar antara 10,91 – 99,63%. 
Ketidakpastian perhitungan faktor gesekan cukup besar yaitu 0,444 - 18,6%. 
Tabel 4.9 Kontribusi ketidakpastian pada variasi tanpa pertukaran kalor 
Keterangan Ketidakpastian 
(%) 
Kontribusi 
terhadap Re 
(%) 
Kontribusi 
terhadap faktual 
(%) 
Kontribusi 
terhadap Po (%) 
Diameter hidrolik (Dh) 0,114 0,18–43,86 0,004–6,55 – 
Pressure tap (l) 0,024 – 0,0002–0,29 – 
laju aliran massa air ( m ) 0,08-2,83 10,91-99,63 – – 
Kecepatan aliran air dalam 
anulus sempit (V) 
0,129–2,69 – 1,895-71,145 – 
Frictional pressure drop 
(ΔPf)
 0,295–17,8 – 25,75-97,92 – 
Faktor gesekan (faktual) 0,444–18,6 – – 82,77-99,36 
Bilangan Reynolds (Re) 0,172–2,69 – – 0,64-17,28 
Bilangan Poiseuille (Po) 0,484–18,785 – – – 
Tabel 4.10 Kontribusi ketidakpastian pada variasi dengan pertukaran kalor 
Keterangan Ketidakpastian 
(%) 
Kontribusi 
terhadap Re 
(%) 
Kontribusi 
terhadap faktual 
(%) 
Kontribusi 
terhadap Po (%) 
Diameter hidrolik (Dh) 0,114 0,14–42,85 0,01–3,874 – 
Pressure tap (l) 0,024 – 0,0005–0,173 – 
laju aliran massa air ( m ) 0,063-3,086 13-99,73 – – 
Kecepatan aliran air dalam 
anulus sempit (V) 
0,131-3,088 – 0,741-39,691 – 
Frictional pressure drop 
(ΔPf)
 0,478–10,042 – 57,334-99,115 – 
Faktor gesekan (faktual) 0,577–11,218 – – 88,7-99,68 
Bilangan Reynolds (Re) 0,174–3,09 – – 0,32-11,3 
Bilangan Poiseuille (Po) 0,608–11,495 – – – 
Ketidakpastian dalam perhitungan bilangan Reynolds dan faktor gesekan 
aliran pada variasi dengan pertukaran kalor terlihat pada tabel 4.10 dengan nilai 
masing – masing adalah 0,174 – 3,09% dan 0,577 – 11,218%. Ketidakpastian dari 
kecepatan aliran air dalam anulus sempit dan frictional pressure drop merupakan 
faktor dominan yang mempengaruhi ketidakpastian perhitungan faktor gesekan. 
Pada daerah dengan bilangan Reynolds rendah, ketidakpastian perhitungan 
frictional pressure drop merupakan faktor dominan dalam analisis ketidakpastian 
faktor gesekan. Sedangkan pada daerah aliran turbulen, ketidakpastian 
perhitungan kecepatan aliran air dalam anulus sempit (V) merupakan faktor 
dominan dalam analisis ketidakpastian faktor gesekan. Dari Gambar 4.8 dan 4.9 
terlihat bahwa pada daerah Reynolds rendah, faktor gesekan mempunyai 
ketidakpastian yang cukup besar. Nilai ketidakpastian ini akan berkurang seiring 
dengan meningkatnya bilangan Reynolds aliran. Pada daerah dengan bilangan 
Reynolds rendah, ketidakpastian perhitungan faktor gesekan pada variasi tanpa 
pertukaran kalor lebih besar bila dibanding pada variasi dengan pertukaran kalor. 
Hal ini terjadi karena faktor gesekan yang terjadi pada aliran dengan pertukaran 
kalor lebih besar bila dibanding aliran tanpa pertukaran kalor, sehingga nilai 
pembagi dalam perhitungan ketidakpastian faktor gesekan aliran dengan 
pertukaran kalor lebih besar. 
 
Gambar 4.8 Ketidakpastian faktor gesekan pada aliran tanpa pertukaran kalor 
 Gambar 4.9 Ketidakpastian faktor gesekan pada aliran dengan pertukaran kalor 
 
4.3.5 Pengaruh Ketidakpastian Bilangan Reynolds Terhadap 
Ketidakpastian Bilangan Poiseuille 
Dari Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 terlihat bahwa ketidakpastian perhitungan 
bilangan Poiseuille pada variasi tanpa pertukaran kalor berkisar antara 0,484 –
18,785%, dan pada variasi dengan pertukaran kalor antara 0,608 – 11,495%. 
Ketidakpastian perhitungan faktor gesekan aliran merupakan faktor yang dominan 
yang mempengaruhi analisis ketidakpastian bilangan Poiseuille baik pada variasi 
tanpa pertukaran kalor maupun dengan pertukaran kalor. Ketidakpastian faktor 
gesekan menyumbang kontribusi untuk ketidakpastian analisis ketidakpastian 
bilangan Poiseuille sebesar 82,77 – 99,36% untuk variasi tanpa pertukaran kalor 
dan 88,7 – 99,68 untuk variasi dengan pertukaran kalor. Dari gambar 4.10 dan 
gambar 4.11 terlihat bahwa pada bilangan Reynolds rendah, ketidakpastian 
perhitungan bilangan Poiseuille sangat besar dan menjadi berkurang seiring 
dengan meningkatnya bilangan Reynolds. 
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan, dari penelitian karakteristik aliran 
fasa tunggal aliran air vertikal ke atas pada penukar kalor saluran rektangular 
bercelah sempit ini dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut : 
1. Pada variasi tanpa pertukaran kalor, karakteristik aliran air pada penukar 
kalor saluran rektangular bercelah sempit adalah sebagai berikut : daerah 
aliran laminar terjadi pada Re < 1.850, daerah aliran transisi pada 1.850 ≤ 
Re ≤ 2.333 dan daerah aliran turbulen pada Re > 2.333. 
2. Pada variasi dengan pertukaran kalor, karakteristik aliran air pada 
penukar kalor saluran rektangular bercelah sempit adalah sebagai berikut 
: daerah aliran laminar terjadi pada Re < 1.657, daerah aliran transisi 
pada 1.657 ≤ Re ≤ 2.245 dan daerah aliran turbulen pada Re > 2.245. 
3. Pada aliran tanpa pertukaran kalor, nilai faktor gesekan pada daerah 
aliran laminar adalah 1,719 kali lebih besar daripada nilai faktor gesekan 
pada pipa – pipa normal (f = 64/Re). 
4. Karakteristik gesekan aliran pada variasi tanpa pertukaran kalor dan 
dengan pertukaran kalor relatif berbeda dalam daerah aliran laminar. 
Faktor gesekan aliran yang terjadi pada aliran air vertikal ke atas dengan 
pertukaran kalor lebih besar dibandingkan tanpa pertukaran kalor pada  
Re ≤ 734. 
5. Karakteristik gesekan aliran air pada saluran sempit berhubungan dengan 
beda temperatur air masuk dan keluar saluran sempit dimana 
pengaruhnya terkonsentrasi pada daerah aliran laminar. 
6. Pada aliran tanpa pertukaran kalor, dalam daerah aliran laminar              
(Re < 1.850), nilai bilangan Poiseuille (Po) adalah 56,77 – 76,84 % lebih 
besar dibandingkan dengan pipa – pipa normal (dibandingkan dengan       
Po = 64). 
7. Bilangan Poiseuille (Po) pada aliran dengan pertukaran kalor adalah   
103,09 – 511,54 % lebih besar dibandingkan dengan pipa – pipa normal 
(dibandingkan dengan Po = 64) pada daerah bilangan Reynolds rendah  
(Re ≤ 734). 
8. Ketidakpastian pengukuran laju aliran massa merupakan faktor dominan 
dalam ketidakpastian perhitungan bilangan Reynolds dan ketidakpastian 
perhitungan frictional pressure drop (ΔPf) merupakan faktor dominan 
dalam ketidakpastian perhitungan faktor gesekan aliran. 
9. Ketidakpastian perhitungan bilangan Reynolds berkisar antara 0,172 – 
2,69 % untuk aliran tanpa pertukaran kalor dan 0,174–3,09 % untuk 
aliran dengan pertukaran kalor. 
10. Ketidakpastian perhitungan faktor gesekan berkisar antara 0,444 – 
18,6% untuk aliran tanpa pertukaran kalor dan 0,577–11,218 % untuk 
aliran dengan pertukaran kalor. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari penelitian tentang pengujian 
karakteristik aliran fasa tunggal aliran air vertikal ke atas pada penukar kalor 
saluran rektangular bercelah sempit ini, direkomendasikan saran sebagai berikut : 
perlu adanya pengembangan penelitian mengenai pengaruh variasi diameter 
hidrolik dan kekasaran permukaan saluran terhadap karakteristik aliran. 
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Gambar 4.10 Ketidakpastian bilangan Poiseuille pada aliran dengan pertukaran 
kalor 
 
Gambar 4.11 Ketidakpastian bilangan Poiseuille pada aliran dengan pertukaran 
kalor 
 
